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me und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb ge-

f Das Gerét darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnah-

nommen werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Perso-
nen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie ihrer Kenntnisse der einschlégigen Normen die ihnen ibertragenen
Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kénnen.

Bei Gerditen in explosionsgeschiitzter Ausfihrung miissen die Personen eine
Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an ex-
plosionsgeschiitzten Gerdten in explosionsgeféhrdeten Anlagen haben, siehe
dazu auch Kap. 6.

Gefdhrdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck so-
wie dem Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen kénnen, sind durch
geeignete MafBnahmen zu verhindern.

Falls sich durch die Hshe des Zuluftdruckes im pneumatischen Stellantrieb un-
zuldssige Bewegungen oder Krdfte ergeben, muss der Zuluftdruck durch eine
geeignete Reduzierstation begrenzt werden.

SachgeméfBBer Transport und fachgerechte Lagerung des Gerdites werden vor-
ausgesetzt.

Hinweis: Das mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Geréit erfillt die Anforderun-
gen der Richtlinie 94/9/EG und der Richtlinie 89/336/EWG.

Die Konformitéitserklérung steht unter http://www.samson.de zur Ansicht und
zum Download bereit.
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Knderungen der Firmware

Anderungen der Stellungsregler-Firmware gegeniiber Vorgéngerversion

alt

nev

ndhere Einzelheiten zu den aufgefishrten Parametern siehe
auch Parameterliste Kap. 8.

Regelung R 1.41 R 2.01
Parameter:
Wirkrichtung Bewegungsrichtung

Der Fishrungsgréf3e (w) wird nicht mehr das Ausgangssignal
Stelldruck (y), sondern der Hub/Drehwinkel (x) zugeordnet.

>> steigend/steigend, mit steigender Fihrungsgrofie offnet das
Ventil.

<> steigend/fallend, mit steigender Fishrungsgréfle schlief3t das
Ventil.

Minimale Laufzeit

Zuluft/ Abluft

Minimale Laufzeit Auf/Zu

gemessene Zeit bezieht sich nicht mehr auf das Beliften und
Entliften des Antriebes sondern auf das Offnen und Schlief3en
des Ventiles.

Gewiinschte Laufzeit

Laufzeit Auf/Zu, gewiinschte

Zuluft/ Abluft
Stellzeit bezieht sich nicht mehr.quf das Beliften und Entlisften
des Antriebes sondern auf das Offnen und Schlief3en des
Ventiles.

Zykluszeitfaktor entfallt

K IS

Initialisierungsart

Bei der Initialisierungsart Maximalbereich wird ab R 2.02 bei
einer Abweichung gréfier 10 % eine Warnmeldung
ausgegeben. Der Benutzer kann selbst entscheiden, ob er die
Abweichung toleriert.

Tolerierte
Uberschwingweite

Werden Uberschwingweite und tote Zone durch die
Regeldifferenz iiberschritten, erfolgt eine Impulsanpassung.

Textfeld

Frei verfiigbarer Informationstext zur Ablage im Feldgerdt.

4 B 8380-1




Anderungen der Firmware

alt nev

Regelung 2.02 R2.11

Parameter: Die minimalen Impulse fir Zuluft und Abluft werden parallel
Minimaler Impuls zur Regelung fiir die Hubbereiche 0 bis 20 %, 20 bis 80 % und
Zuluft/ Abluft 80 bis 100 % ermittelt. Die minimalen Impulse werden nicht

mehr wihrend der Initialisierung bestimmt.

Proportiondlitétsfaktor
KP_Y1 und KP_Y?2

Verstarkungsfaktor
KD

Diese Faktoren werden an die gewdhlte Antriebsart und an die
gemessenen Laufzeiten angepasst.

Initialisierung

"Pneumatisches System undicht" erscheint als Warnung, fhrt
aber nicht mehr zum Abbruch der Initialisierung.

Beim Initialisieren im "Nennbereich" wird nur noch bis zum
Erreichen von 100 % Hub gefahren (ohne Uberhub).
"Nennhub/-winkel oder Ubersetzung falsch gewdhlt" erscheint
als Warnung, fihrt aber nicht mehr zum Abbruch der
Initialisierung.

Regelung 2.11 R2.21

Antriebsart Umschalten der Antriebsart von "Hubantrieb" auf
"Schwenkantrieb"
|_r_1itia|isierungsart ................. Bezogen auf Maximalbereich
Ubersetzung Code ............... S90
Nennwinkel ........... .

Endlage beiw <.
Endlage beiw> .......ccone.
Drehwinkelbereich Anfang....0°
Drehwinkelbereich Ende ....... 90°

Umschalten der Antriebsart von "Schwenkantrieb™ auf
"Hubantrieb"

Anbau ................. nach NAMUR
Initialisierungsart ... bezogen auf Nennbereich
Anbaulage............ Pfeil vom Antrieb weg
Ubersetzung Code .

Stiftposition ...........

Nennhub...........

Endlage beiw < .....
Endlage beiw > .....
Hubbereich Anfang
Hubbereich Ende ...
Hebellange. .........ccovureriee =

EB 8380-1
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Knderungen der Firmware

Endlage bei w </>

Andern der Initialisierungsart von "Maximalbereich" auf
"Nennbereich" bewirkt:

Endlage bei < 1% Endlage bei > 125 %
Andern der Initialisierungsart von "Nennbereich" auf
"Maximalbereich" bewirkt:

Endlage bei< 1% Endlage bei > 99 %

Erweiterte
Ventildiagnose

Unterstiitzt TROVIS Expert ab Version 1.0

Gewiinschte Laufzeit
Auf/Zu

Der Einstellbereich der gewiinschten Laufzeiten wurde auf 75 s
begrenzt. Eine sichere Funktionalitéit kann nur bis zu diesem
Grenzwert garantiert werden.

Initialisierung

Wahrend der Initialisierung werden die minimalen Stellimpulse
fir den Bereich 20 % bis 80 % des Stellbereiches ermittelt und
im EEPROM gespeichert.

Proportionalitétsfaktor
KP_Y1 und KP_Y2

Diese Faktoren werden an die gewdhlte Antriebsart und an die
gemessenen Laufzeiten angepasst.

Regelung 2.21

R2.22

Korrektur bei Betriebsart "Hand" und Bewegungsrichtung
Korrektur bei iiber Kommunikation ausgeldstem

Nullpunktabgleich

Kommunikation K 1.00

K 2.01

Kennlinientyp

Frei verfigbarer Informationstext zur Beschreibung der im
Gerdt abgespeicherten benutzerdefinierten Kennlinie. Kann im
Feldgerét abgelegt werden.

Bei der Auswahl [gleichprozentig] oder [gleichprozentig invers]
wird ab K 2.02 der Beschreibungstext in Parameter
Kennlinientyp im Gerét automatisch auf die erfolgte Auswahl
gesetzt.

Kommunikation K 2.02

K2.11

Unterstitzt alle Funktionen von R 2.11

Initialisierungsart

Ab K 2.11 ist der Kaltstartwert = "Maximalbereich"

Endlage bei w >

Ab K 2.11 ist der Kaltstartwert = 99 %

6 B 8380-1




Ausfishrungen des Stellungsreglers

alt

neu

Kommunikation K 2.13

K2.21

Unterstitzt alle Funktionen von R 2.21 sowie TROVIS Expert ab
Version 1.0

Kommunikation K 2.21

K 2.22

Unterstitzt alle Funktionen von R 2.21 sowie TROVIS-VIEW ab
Version 2.0

Neu ab Model-Index 3780-x...x. 01 : Schreibschutzschalter

Wenn durch Schalter aktiviert kdnnen per HART-Kommunikation keine Einstellungen am Stel-
lungsregler Uberschrieben werden. Schreibschutzschalter siehe auch Kap. 4.1

Ab Model-Index 3780-x...x. 03 geeignet fir die erweiterte Ventildiagnose mit

Software TROVIS Expert.

Ausfishrungen des Stellungsreglers

Model 3780 - X X X X X
Ex-Schutz ohne 0
Ex Il 2 G EEx iA IIC Té nach ATEX 1
CSA/FM 3
Ex Il 3 G EEx nA Il T6 nach ATEX 8
Grenzkontakte ohne 0
2 induktive 2
Zusatzausstattung 2 Software 3
Zwangsentliftung  ohne 0
mit 1
Stellungsmelder ohne 0
4...20 mA 1
Pneumatische NPT 1/4-18 1
Anschlisse ISO 228/1-G 1/4 2
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Technische Daten

Stellungsregler

Nennhub, einstellbar

Direktanbau 5 bis 30 mm,
Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR), 5 bis 255 mm oder 30 bis 120°

Fihrungsgrofie Zweileiteranschluss, Signalbereich 4...20 mA, Spanne 4...16 mA;
Mindeststrom = 3,6 mA, Biirdenspannung <10,8 V (entspricht 540 Q bei 20 mA),
Zerstorgrenze 500 mA

Hilfsenergie Zuluftvon 1,4 bis 6 bar (20 bis 90 psi)

Stelldruck (Ausgang)

0 bar bis GrofBe des Zuluftdruckes

Kennlinie, einstellbar

linear, gleichprozentig, invers gleichprozentig, frei programmierbar
Kennlinienabweichung <1 %

Totzone

einstellbar von 0,1 bis 10 %, Vorgabe 0,5 %

Auflésung

<0,05%

gewiinschte Laufzeit

bis 75 s, fir Abluft und Zuluft getrennt einstellbar

Bewegungsrichtung

umkehrbar, Einstellung softwareméfig

Luftverbrauch

zuluftunabhéingig <90ln/h

Luftlieferung

Antrieb beliften: bei Ap = 6 bar 9,3 mn/h, bei Dp=1,4bar 3,5 mn/h
Antrieb entliften: bei Ap = 6 bar 15,5 mn3/h, bei Ap=1,4bar 5,8 mn/h

Zulassige Umgebungstemp. | =20 bis 80 °C, mit Kabelverschraubung Metall -40 bis 80 °C
Gerate mit Stellungsriickmeldung nur =20 bis 80 °C
fir Ex-Gerdite siehe Prisfbescheinigung im Anhang
Einflusse Temperatur: 0,15 %/ 10K, Hilfsenergie: keiner, Riittelung: keiner bis 250 Hz und 4 g

Explosionsschutz

EEx ia lIC T6 siehe Baumusterpriifbescheinigung

Schutzart

IP 65 durch das beigelegtes Filter-Riickschlagventil

Elektromagn. Vertréglichkeit

Anforderungen nach EN 50081/50082 und NAMUR-Empfehlung 21 erfillt

Elektrische Anschlisse

1 Kabelverschraubung M20x1,5, Kunststoff schwarz;
weitere Gewindebohrung M20x1,5 vorhanden

Stérmeldeausgang

zum Anschluss an Schaltverstérker nach EN 60947-5-6, Zerstérgrenze 16 V

Zwangsentlisftung

(ab Model-Index .03)

Uber internen Schalter aktivierbar/deaktivierbar, Eingang: 6...24V DC, Ri ca. 6 kQ, bei
24V DC (spannungsabhdngig), Schaltpunkt 1-Signal bei 23V, 0-Signal nur bei OV, Ky-
Wert0,17; Zerstdrgrenze 45V

Kommunikation

Hardwarevorraussetzungen

SAMSON Bedienoberfléiche TROVIS VIEW (siehe Typenblatt T 666 1) oder Handtermina
z.B. Typ 275 von Rosemount,
Integration weiterer Bedienoberfléichen z.B DTM sind vorhanden

Dateniibertragung

HART-Feld-Kommunikations-Protokoll
Impedanz im HART-Frequenzbereich: Empfangen 350 bis 450 Q; Sendenca. 115Q

8 B 3380-1




Technische Daten

Zuysatzausstattung

Indukfive Grenzkontakte zwei Schlitzinitiatoren Typ SJ 2 SN zum Anschluss an Schaltverstérker nach EN 60947-5-6

Softwaregrenzkontakte zwei konfigurierbare Grenzwerte zum Anschluss an Schaltverstérker nach EN 60947-5-6,
Schalthysterese 1 %, Zerstorgrenze 16 V

Analoger Zweileiter-Messumformer

Stellungsmelder

Ausgang 4 bis 20 mA,

Hilfsenergie: Mindest-Klemmenspannung 12V DC, max.35V DC, Zerstdrgrenze 40V,
Wirkrichtung umkehrbar, Kennlinie linear, Arbeitsbereich: =10 % bis + 114 %,
Spitzenwelligkeit des Gleichstromsignales: 0,6 % bei 28 Hz/IEC 381 T1

Auflésung: 0,05 %

HF-Einfluss <2 % bei f= 50 bis 80 Mhz

Hilfsenergieeinfluss: keiner; Temperatureinfluss: wie Stellungsregler

Werkstoffe

Gehéuse Aluminium-Druckguss, chromatiert und kunststoffbeschichtet
auBBenliegende Teile korrosionsfester Stahl WN 1.4571 und WN 1.4301

Gewicht ca.1,3kg

EB 8380-1 9




Aufbau und Wirkungsweise

1. Aufbau und Wirkungsweise

Der Stellungsregler besteht im wesentlichen
aus einem induktiven, berihrungsfreien
Wegaufnehmersystem und einem elektrisch
angesteverten Ventilblock mit zwei Schalt-
ventilen, sowie der Elektronik mit den bei-
den Mikrocontrollern fiir die Bearbeitung
des Regelalgorithmus und der Kommunika-
tion.

Bei einer Regelabweichung beim Vergleich
von Soll- und Istwert liefert der Mikrocontrol-
ler bingre Puls-Pausen-modulierte Signale
fur die Ansteuerung von zwei mit nachge-
schalteten Leistungsverstéirkern versehenen
Schaltventilen. Ein Ventil stevert die Abluft,
das andere die Zuluft.

Das Zulufiventil (3) schaltet die Verbindung
zwischen der Hilfsenergie (7, Zuluftdruck
1,4 bis 6 bar) und dem Stellantrieb, das Ab-
luftventil (4) die Verbindung zwischen Stell-
antrieb und Atmosphére. Dabei ergeben
sich die Schaltzustéinde- davernd auf, dau-
ernd zu oder Einzelimpulse verénderlicher
Breite. Die Aussteuerung der beiden Ventile
bewirkt, dass die Kegelstange des Stellventi-
les eine der Fishrungsgréfe entsprechende
Stellung einnimmt. Im ausgeregelten Zu-
stand sind Zu- und Abluftventil geschlossen.

Der Stellungsregler ist standardméf3ig mit ei-
nem Stérmeldeausgang (Bindrausgang

nach EN 60947-5-6) ausgestattet, der bei
einer Stérung ein Signal fir die Leitwarte
ausgibt.

Ein Schreibschutzschalter im Klappdeckel
verhindert bei Aktivierung, dass Einstellda-
ten im Stellungsregler durch das HART-Pro-
tokoll Gberschrieben werden kénnen.

10 EB 8380-1

Zwangsentliftung

Der Stellungsregler wird iiber ein 6 bis

24 V-Signal so angesteuert, dass der Stell-
druck auf den Antrieb durchgeschaltet wird.
Bei Abfall des Spannungssignales wird der
Stelldruck abgesperrt und der Antrieb entliif-
tet, das Stellventil fahrt durch die im Antrieb
eingebauten Federn in die Sicherheitsstel-
lung.

Ab Model-Index .03 ist die Zwangsentlif-
tung immer eingebaut und kann iber einen
Schalter wahlweise aktiviert oder deaktiviert
werden, siehe dazu Kap. 4.2 Seite 34.

1.1 Optionen

Als Ergéinzung zur Standardausfihrung
kann das Gerét auch nachtréglich mit fol-
genden Zusatzfunktionen ausgeriistet wer-
den.

Grenzkontakte

Zur Signalisierung von Endlagen kénnen
zwei Softwaregrenzkontakte oder zwei
Schlitzinitiatoren fiir sicherheitsgerichtete
Schaltungen verwendet werden.

Stellungsmelder

Der Stellungsmelder ist ein vom Mikrocon-
troller des Stellungsreglers angesteuerter ei-
gensicherer 2-Leiter Messumformer und
dient der Zuordnung von Ventilstellung zu
einem Ausgangsstrom von 4 bis 20 mA.
Der Stellungsmelder signalisiert sowohl die
Grenzzustéinde "Armatur geschlossen”
bzw. "Armatur voll gesffnet" als auch alle
Zwischenstellungen. Da die Meldung unab-
héngig vom Eingangssignal des Stellungs-
reg|ers erfo|gt (Mindeststrom beachten),



liegt hiermit eine echte Kontrollméglichkeit

des augenblicklichen Hubes vor.

Aufbau und Wirkungsweise
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1 Induktiver Wegaufnehmer
2 Mikrokontroller

3 Schaltventil Zuluft

4 Schaltventil Abluft

5 Mikrocontroller

6 Druckregler

Bild 2 OWirkbild

7 Hilfsenergie 1,4 bis 6 bar

8  Fihrungsgrofe 4 bis 20 mA
mit Uberlagertem FSK-Signal

10 Antriebsstange

11 Hebel

12 Klemmbigel
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Aufbau und Wirkungsweise

1.2 Kommunikation

Fiir die Kommunikation ist der Stellungsreg-
ler mit einer Schnitistelle fir das HART-Proto-
koll (Highway Adressable Remote Transdu-
cer) versehen.

Die Dateniibertragung erfolgt in Form einer
iberlagerten Frequenz (FSK = Frequency
Shift Keying) auf den vorhandenen Signallei-
tungen fir die Fihrungsgrofie 4 bis 20 mA.

Kommunikation und Bedienung des Stel-
lungsreglers kdnnen entweder tber ein
HART-konformes Handterminal oder iber ei-
nen PC mit einem FSK-Modem iber die
Schnittstelle RS 232 erfolgen.

Der Stellungsregler erlaubt nach mechani-
scher Nullung eine automatische Inbetrieb-
nahme durch einen Initialisierungslauf. Da-
bei wird der Nullpunkt selbsttétig eingestellt
und die vorgegebene Spanne iberprift.
Der Stellungsregler wird mit einer Stand-
ardkonfiguration fir ein Stellventil fir inte-
grierten Anbau und 15 mm Hub ausgelie-
fert.

Eine individuelle Konfiguration zur Anpas-
sung an davon abweichende Antriebe kann
nur mittels Handferminal oder einen PC mit
FSK-Modem iiber das HART-Protokoll vorge-
nommen werden.

Bei der Konfiguration kénnen Parameter fir
Kennlinie, Bewegungsrichtung, Hubbegren-
zung, Hubbereich, Stellzeit und Stérmel-
dung eingegeben werden.

12 B 8380-1

Bediensoftware

TROVIS-VIEW
fur Gerdte ab Firmware K 2.11,
Typenblatt T 6661.

IBIS

(DOS basiert, nicht mehr fir
Windows 2000 / ME / XP / NT),
dazu siehe EB 8380-2.

DMT 1.2 und PACTware

Integrationen
z.B. Fisher AMS, Siemens PDM und an-
dere.

Handterminal
DD-basierte Handterminals,
z.B. Fisher-Rosemount HART Communicator.



2. Anbau am Stellventil

Der Anbau des Stellungsreglers erfolgt ent-
weder im Direktanbau an den SAMSON-
Stellantrieb Typ 3277 oder nach NAMUR
(IEC 60534-6) an Stellventile in Gussrah-

menqusfijhrung oder an Stangenventﬂe.

In Verbindung mit einem Zwischenstiick
kann das Gerét auch als Drehstellungsreg-
ler an Schwenkantriebe montiert werden.

Bei schnellen Stellventilen mit kleinem Hub-
volumen (Laufzeit < 0,6 s) muss gegebenen-
falls das Sieb im Stelldruckausgang (Out-
put 36) gegen eine Einschraubdrossel (siehe

Tabelle Zubehér Seite 17) ausgetauscht wer-

den, um gute Regelungseigenschaften erzie-
len zu kénnen.

Da der Stellungsregler als Grundeinheit
ohne Zubehérteile ausgeliefert wird, sind
die erforderlichen Anbauteile mit ihren Be-
stellnummern aus den nachfolgenden Tabel-
len zu entnehmen.

Anbav am Stellventil

Achtung:

Der Stellungsregler hat keinen eigenen Ent-
liftungsstopfen, die Abluft wird iGber Entliif-
tungsstopfen am Zubehér nach aufen ge-
fihrt, siehe auch Bilder 3, 5 und 7.

Jedem Stellungsregler ist fiir die Abluft ein
Filterriickschlagventil beigelegt (unter der
transparenten Schutzkappe auf der Regler-
riickseite). Der Standard-Entliiftungsstopfen
aus dem Zubehér ist gegen dieses Filterriick-
schlagventil auszutauschen. Nur so wird die
Schutzart IP 65 gegen das Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit erreicht.

EB 8330-1 13



Anbav am Stellventil

2.1 Direktanbau an Stellantrieb
Typ 3277

Benétigtes Zubehér wird in den Tabellen
1, 2 und 3 auf Seite 17 aufgefihrt.

Auf den Stelldruckanschluss (Bild 3) bzw.
die Umschaltplatte gesehen muss der An-
bau auf der linken Antriebsseite erfolgen.
Dabei zeigt der Pfeil auf der schwarzen Ge-
h&useabdeckung (Bild 12) zur Membran-
kammer hin.

Ausnahme: Stellventile, bei denen der Sitz
ausschlieBBlich durch eine einfahrende An-
triebsstange geschlossen wird. Hier muss
der Anbau rechts erfolgen, der Pfeil zeigt
von der Membrankammer weg.

1. Klemmbigel (1.2) an der Antriebsstan-
ge so verschrauben, dass die Befesti-
gungsschraube in der Nut der Antriebs-
stange sitzt.

2. Zugehérigen Abtasthebel D1 bzw. D2
am Ubertragungshebel des Stellungsreg-
lers festschrauben.

3. Zwischenplatte (15) mit Dichtung zum
Antriebsjoch hin befestigen.

4. Stellungsregler so aufsetzen, dass Hebel
D1 bzw. D2 mittig iber den Stift des
Klemmbigels (1.2) gleitet, dann an der
Zwischenplatte (15) festschrauben.

5. Deckel (16) montieren.

Antriebe mit 240, 350 und 700 cm?

6. Seitliche Schaltplatte am Verbindungs-
block (Bild 3) nach der Pfeilmarkierung
auf dem Verbindungsblock so ausrich-
ten, dass das Antriebssymbol fir "An-
triebsstange ausfahrend" bzw. "An-

14 B 8380-1

triebsstange einfahrend" mit der Ausfih-
rung des Stellantriebes iibereinstimmt.
Gegebenenfalls die beiden Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und die
Schaltplatte um 180° gedreht wieder
aufsetzen.

7. Verbindungsblock mit seinen Dichtrin-
gen an Stellungsregler und Antriebsjoch
ansetzen und mit Befestigungsschraube
festziehen.

Bei Antrieb "Antriebsstange einfah-
rend" zusétzlich die vorgefertigte Stell-
druckleitung montieren.

Antrieb mit 120 cm?

Beim Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm?2 wird
der Stelldruck iber die Umschaltplatte auf
die Membrankammer gefihrt.

Wichtig!

Bei Nennhub 7,5 mm muss eine Messing-
drossel (siehe Tabelle Zubehér Seite 17) in
den Dichtschlauch des Stelldruckeinganges
am Antriebsjoch eingedriickt werden.

Bei 15 mm Nennhub ist dies nur bei Zuluft-
driicken iber 4 bar notwendig.

Dariiber hinaus muss bei schnellen Stellventi-
len (Laufzeit <0,6 s) gegebenenfalls das
Sieb im Stelldruckausgang (Output 36) ge-
gen eine Einschraubdrossel (Tabelle Zube-
hér) ausgetauscht werden, um gute Rege-
lungseigenschaften erzielen zu kénnen.

6. Verschlussschraube auf der Stellungs-
reglerrickseite entfernen und den seitli-
chen Stelldruckausgang "Output" (36)
mit dem Verschlussstopfen aus dem Zu-
behdr verschlieflen.
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Antriebsstange ausfahrend

Antriebsstange einfahrend
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-
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1.2 Klemmbigel

Stelldruckverbindung
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block mit Schaltplatte
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Bild 3 DAnbau und Stelldruckanschluss fiir Antriebe Typ 3277 oben und 3277-5 mit 120 cm? unten

EB 8380-1 15




Anbav am Stellventil

7. Stellungsreglers so montieren, dass sich
die Bohrung in der Zwischenplatte (15)
mit dem Dichtschlauch in der Bohrung
des Antriebsjochs deckt.

8. Umschaltplatte mit entsprechendem
Symbol fir Anbau links nach Markie-
rung ausrichten und am Antriebsjoch
festschrauben.

Hinweis!

Wird beim 120 cm2-Antrieb zuscitzlich zum
Stellungsregler bei Magnetventil 0.A. an

den Stellantrieb angebaut, darf die riickseiti-
ge M3-Verchlussschraube nicht entfernt wer-
den. Der Stelldruck muss in diesem Fall vom
Stelldruckausgang "output" iiber eine erfor-
derliche Anschlussplatte (Tabelle 2) auf den
Stellantrieb gefiihrt werden. Die Umschalt-
platte entféillt.

Belisftung

Falls es beim Antrieb 3277 erforderlich ist,
den Federraum des Stellantriebes mit der
Abluft des Stellungsreglers zu belisften, kann
dieser (bei Ausfihrung "Antriebsstange aus-
fahrend") durch eine Rohrverbindung (Ta-
belle 3) mit dem Verbindungsblock verbun-
den werden. Dazu ist der Verschlussstopfen
am Verbindungsblock zu entfernen.

Bei Typ 3277-5 mit "Antriebsstange einfah-
rend" wird der Federraum durch eine inter-
ne Bohrung stindig mit der Abluft des Stel-
lungsreglers beaufschlagt.

16 B 8380-1
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Tabelle 1 Antriebsgréﬂe Anbausatz
Erforderlicher Hebel mit zugeh. Klemmbiigel und Zwischenplatte cm Bestell-Nr.
D1 (33 mm lang mit Klemmbiigel 17 mm hoch) 120 (G1/4) 1400-6790
120 (NPT 1/4) 1400-6791
D1 (33 mm lang mit Klemmbiigel 17 mm hoch) 240 und 350 1400-6370
D2 (44 mm lang mit Klemmbiigel 13 mm hoch) 700 1400-6371
Tabelle 2 Bestell-Nr.
Umschaltplatte ~ bei Stellantrieb 120 cm? | Stellantrieb 3277-5xxxxxx. 00 (alt) 1400-6819
Umschaltplatte neu ab Stellantrieb mitIndex . 01 (neu) 1400-6822
Anschlussplatte bei zusétzlichen 3277-5xxxxxxxx. 00 G1/8 1400-6820
Anbau z. B. eines Magnetventiles (alt) NPT 1/8 1400-6821
Anschlussplatte neu ab Stellantrieb mitIndex .01 (neu) 1400-6823

Hinweis: Bei neuen Antrieben (Index 01) kénnen nur neue Umschalt- und Anschlussplatten verwendet werden, alte und
neuve Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.

Erforderlicher Verbindungsblock fir 240, 350 und 700 cm? Antrieb G-Gewinde 1400-6955
(einschlieBlich Dichtungen und Befestigungsschraube) NPT-Gewinde 1400-6956
Tabelle 3 Antriebsgréfie cm? Werkstoff Bestell-Nr.
Erforderliche Rohrverbindung 240 Stahl 1400-6444
einschliefBlich Verschraubung 240 Niro 1400-6445
for Antrieb: 350 Stahl 1400-6446
ﬁ\:\:lr.iebsstonge einfahrend 350 Niro 1400-6447
bei Beluftung der oberen Membrankammer 700 Stahl 1400-6448
700 Niro 1400-6449
Zubehdr  Manometeranbausatz fir Zuluft und Stelldruck Niro/Ms: 1400-6957 | Niro/Niro: 1400-6958
Stelldruck-Drosseln (Einschraub- und Messingdrossel) 1400-6964
Filter-Rickschlagventil, ersetzt den Abluftstopfen und erhsht die Schutzart auf IP 65 1790-7408

(ein Exemplar ist jedem Stellungsregler beigelegt)

EB 8380-1
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2.2 Anbau nach IEC 60534-6 (NA-
MUR)

Benétigtes Zubehér wird in den Tabellen 4
und 5 auf Seite 21 aufgefiihrt.

Der Anbau erfolgt nach Bild 4 iber ein
Adaptergehéuse. Dabei wird der Hub des
Stellventiles Gber den Hebel (18) und die
Welle (25) auf den Winkel (28) des Adap-
tergehduses Gbertragen und auf den Uber-
tragungsstift (27a) am Hebel des Stellungs-
reglers weitergeleitet.

Fir den Anbau des Stellungsreglers werden
die in Tabelle 4 aufgefihrten Anbauteile be-
ndtigt, der Nennhub des Stellventiles be-
stimmt den zugehdrigen Hebel.

Der Anbau des Stellungsreglers am Adapter-

gehduse muss so erfolgen, dass der Pfeil
auf der schwarzen Gehéuseabdeckung
nach unten vom Membranantrieb weg
zeigt.

Ausnahme: Stellventile, bei denen der Sitz
ausschliefBlich durch eine einfahrende An-
triebsstange geschlossen wird. Hier muss
der Pfeil zum Membranantrieb hin zeigen.

2.2.1 Montagefolge

Wichtig!

Vor der Montage der Anbauteile ist der
Stellantrieb so mit Stelldruck zu belasten,
dass das Ventil auf 50 % seines Hubes steht.

Nur so kénnen der Hebel (18) und der Win-

kel (28) exakt ausgerichtet werden.

18 B 8380-1

Stellventil in Gussrahmenausfihrung

1. Platte (20) mit Senkschrauben an der
Kupplung von Antriebs- und Kegelstan-
ge verschrauben. Bei Antrieben 2100
und 2800 cm? zusditzlichen Winkel
(32) benutzen.

2. Gummistopfen im Adaptergehduse ent-
fernen und dieses an der NAMUR-Rip-
pe mit Sechskantschraube befestigen.

Stellventil in Stangenausfiihrung

1. Platte (20) am Mitnehmer der Kegelstan-
ge verschrauben.

2. Stiftschrauben (29) in das Adapterge-
héuse einschrauben.

3. Gehéduse mit Befestigungsplatte (30)
rechts oder links an Ventilstange anle-
gen und mit Muttern (31) verschrauben.
Dabei in der Hohe so ausrichten, dass
der anschliefend zu montierende Hebel
(18) waagerecht steht.

4. Stift (19) in der mittigen Bohrungsreihe
der Platte (20) so einschrauben und kon-
tern, dass er ungeféhr iiber der nach Ta-
belle 5 richtigen Hebelmarkierung (1
bis 2) fir den zugeordneten Hub steht.
Fir Zwischenwerte muss entsprechend
inferpoliert werden. Biigel (21) vorher
so verschieben, dass er den Stift um-
spannt.

5. Abstand von Mitte Welle (25) zu Mitte
Stift (19) ausmessen. Dieser Wert muss
spdter bei der Konfigurierung des Stel-
lungsreglers eingegeben werden.
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Hebel N1, N2

19 Stift
20  Platte
21 Bigel

22 Klemmplatte

23 Schraube

24 Zeiger

25 Welle

26 Hebel Stellungsregler
27a  Ubertragungsstift
27b  Gegenmutter

28 Winkel

29  Stiftschrauben
30  Platte

31 Muttern

32 Montagewinkel

Bild 4 DAnbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

EB 8380-1 19



Anbav am Stellventil

2.2.2 Voreinstellung des Hubes

1. Welle (25) im Adaptergehéuse so ver-
stellen, dass der schwarze Zeiger (24)
mit der Gussmarkierung des Adapterge-
hduses Ubereinstimmt.

2. In dieser Position Klemmplatte (22) mit
Schraube (23) festziehen.

3. Ubertragungsstift (27) auf Seite der Ein-
pressmuttern am Stellungsreglerhebel
(26) einschrauben und mit 6kt-Mutter
auf der Gegenseite sichern, dabei die-
Einbauposition A bzw. B nach Tabel-
le 5 und Bild 5 beachten.

4. Stellungsregler am Adaptergehduse so
ansetzen, dass der Ubertragungsstift
(27) innerhalb der Schenkel des Win-
kels (28) anliegt.

Dazu von der Vorderseite her einen In-
busschlissel 2,5 mm oder Schrauben-
dreher in die unter einem Langloch auf
der Abdeckplatte sichtbare Bohrung
stecken und Stellungsreglerhebel so in
die geforderte Lage bringen.

5. Stellungsregler am Adaptergehduse an-
schrauben.

6. Antrieb wieder vom Stelldruck entlasten.
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Tabelle4  NAMUR-Anbau Stellventil Hub mm mit Hebel Bestell-Nr.
7,5 bis 60 N1 (125mm) 1400-6787
NAMUR-Anbausatz Gussrahmenventil 30bis120 | N2(212mm) | 1400-6789
Teile siehe Bild 4 20 bis 25 N1 1400-6436
5 . 20 bis 25 N2 1400-6437
tangenventil
mit 25 bis 30 N1 1400-6438
gotengen | 25bis30 N2 1400-6439
urchmesser
mm 30bis 35 N1 1400-6440
30bis 35 N2 1400-6441
Anbau an Fisher und Masoneilan Hubantriebe 1400-6771
(pro Antrieb werden beide Anbausétze je einmal benétigt) und
1400-6787
Zubehor Bestell-Nr.
Manometeranbaublock G1/4 1400-7106
NPT 1/4 1400-7107
Satz Manometer Niro/Ms 1400-6957
Niro/Niro 1400-6958
Stelldruck-Drosseln (Einschraub- und Messingdrossel) 1400-6964
Filter-Riickschlagventil, ersetzt den Abluftstopfen und erhsht die Schutzart auf IP 65 1790-7408
(ein Exemplar ist jedem Stellungsregler beigelegt)
Tabelle 5 NAMUR-Anbau
Hub mm *) 7,5 15 15 30 30 60 30 60 60 120
Stift auf Markierung *) 1 1 2 1 2 1 2 1 2
entspr. Abstand Stift/Drehpunkt Hebel 42 42 | 84 | 42 | 84 | 84 | 168 | 84 | 168
mit Hebel N1 (125 mm lang) N2 (212 mm lang)
Ubertragungsstift (27) auf Position A A B A B

*) fir abweichende Hiibe (Zwischenwerte) muss entsprechend interpoliert werden

EB 8380-1
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2.3 Anbau an Schwenkantriebe

Benétigtes Zubehér wird in der Tabelle 6
auf Seite 25 aufgefiihrt.

Mit den in der Tabelle 6 aufgefihrten An-

bau- und Zusatzteilen kann der Stellungsreg-

ler nach VDI/VDE 3845 auch an Schwenk-
antriebe angebaut werden. Dabei wird die
Drehbewegung des Schwenkantriebes iiber
die Kurvenscheibe der Antriebswelle und
die Abtastrolle des Stellungsreglerhebels in
die fir das induktive Wegaufnehmersystem
notwendige Hubbewegung iibertragen.

Es stehen zwei Kurven fir Drehwinkelberei-
che von 0 bis 90° und 0 bis 120° auf einer
Kurvenscheibe zur Verfiigung.

Bei doppeltwirkenden federlosen Schwenk-
antrieben wird ein Umkehrverstérker an der
Anschlussseite des Stellungsreglergehduses

benstigt, siehe dazu Kap.2.3.4.

Bei Anbau an den SAMSON-Schwenkan-
trieb Typ 3278 wird der Innenraum des An-
triebes und damit die Membranriickseite
ohne zusdtzliche Verrohrung mit der Abluft
des Stellungsreglers beliftet.

Wird der Stellungsregler an Fremdantriebe
angebaut, kann das Belifften der Membran-
riickseite durch eine Rohrverbindung mit T-
Stiick zwischen Antrieb und Abluftanschluss
des Zwischenstiicks erfolgen.

22 B 8380-1

2.3.1 Montage des Abtastrollenhe-
bels

1. Abtastrollenhebel (35) am Ubertra-
gungshebels (37) ansetzen und mit bei-
liegenden Schrauben (38) und Siche-
rungsscheiben befestigen.

2.3.2 Montage des Zwischenstiicks

SAMSON-Antrieb Typ 3278

1. Adapter (36) am freien Wellenende des
Schwenkantriebes mit zwei Schrauben
festschrauben.

2. Zwischenstiick (34) auf Antriebsgehdu-
se setzen und mit zwei Schrauben befe-
stigen. Dabei Zwischenstiick so ausrich-
ten, dass die Luftanschlisse des Stel-
lungsreglers zur Membrangehéuseseite
zeigen.

Antriebe nach VDI/VDE 3845

1. Komplettes Zwischenstiick (34, 42 und
44) auf die zum Lieferumfang des An-
triebsherstellers gehdrende Anbaukon-
sole (Befestigungsebene 1 VDI/VDE
3845) aufsetzen und festschrauben.

2. Kurvenscheibe (40) und Skala nach
Kap. 2.3.3 ausrichten und festschrau-
ben.

Bei federlosen Antrieben ist seitlich am Stel-

lungsreglergehduse der Umkehrverstéirker
(45) zu verschrauben, siehe Kap. 2.3.4.
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Anbau an SAMSON Typ 3278 Anbau nach VDI/VDE 3845 (NAMUR)
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(90° gedreht)
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Bild 5 DAnbau an Schwenkantriebe

Umkehrverstarker
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2.3.3 Ausrichten und Montieren
der Kurvenscheibe

Bei federriickstellendem Schwenkantrieben
bestimmen die eingebauten Antriebsfedern
die Sicherheitsstellung und die Drehrich-

tung, links- oder rechtsdrehend, des Stellven-

tiles.

Bei doppeltwirkenden federlosen Schwenk-
antrieben héngt die Drehrichtung vom ver-
wendefen Antrieb und der Ausfihrung des
Stellventiles ab. Ausgangslage ist das ge-
schlossene Stellventil.

Die Arbeitsweise, ob das Stellventil bei stei-
gender Filhrungsgréfie &ffnen oder schlief3-
en soll, muss iber die Kommunikation mit-

tels Software vorgegeben sein (Bewegungs-

richtung steigend/steigend oder stei-
gend/fallend).

1. Kurvenscheibe mit Skala auf Adapter
(36) bzw. Kupplung (44) aufsetzen, Be-
festigungsschraube zunéichst lose ein-
drehen.

Die Kurvenscheibe tréigt zwei Kurvenab-
schnitte, deren Anfangspunkte durch kleine
Bohrungen markiert sind.

Wichtig!

Bei Schlief3stellung des Stellventiles muss der
Anfangspunkt (Bohrung) der Kurve so aus-
gerichtet werden, dass der Drehpunkt der
Kurvenscheibe, die 0°-Position der Skala
und die Pfeilmarkierung auf der Sichtschei-
be eine Linie bilden.

Keinesfalls darf der Anfangspunkt fiir die
SchlieBstellung des Ventiles unterhalb der
0°- Position liegen!
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Bei Antrieben mit Sicherheitsstellung — Stell-
ventil geéffnet (AUF) muss der Antrieb vor
dem Ausrichten der Kurvenscheibe mit dem
max. Stelldruck belastet werden.

Bei federlosen Antrieben muss die Zuluft an-
geschlossen sein.

2. Beim Ausrichten der Kurvenscheibe die
doppelseitige Skalenscheibe so aufge-
klipsen, dass der Skalenwert mit der
Drehrichtung des Stellventiles iiberein-
stimmt, erst bei dieser Stellung der Kur-
venscheibe die Befestigungsschrauben
festziehen.

Sichern der ausgerichteten Kurvenscheibe

Soll die Kurvenscheibe zusétzlich gegen
Verdrehen gesichert werden, so ist wie folgt
vorzugehen:

Auf der Kurvenscheibe befinden sich, zen-
trisch um die Mittenbohrung angeordnet,
vier Bohrungen von denen zur Sicherung
eine passende auszuwdhlen ist.

Durch diese Bohrung ist dann der Adapter
(36) bzw. die Kupplung (44) anzubohren,
um dort einen 2 mm Spannstift montieren
zu kénnen.

3. Stellungsregler am Zwischenstiick (34)
so ansetzen, dass der Abtastrollenhebel
(35) mit seiner Abtastrolle an der Kur-
venscheibe anliegt.

Dazu von der Vorderseite her einen In-
busschlissel 2,5 mm oder Schrauben-
dreher in die unter einem Langloch auf
der Abdeckplatte sichtbare Bohrung
stecken und Stellungsreglerhebel so in
die geforderte Lage bringen.

4. Stellungsregler am Zwischenstiick fest-
schrauben.
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Abtastrolle

Anfangspunkt
Bohrungen zur Sicherung
<7 der Kurvenscheibe

—\—7

Auf die Antriebswelle vom Stellungsregler aus gesehen

Stellventil 5ffnet linksdrehend

Bild 6 DAusrichten der Kurvenscheibe

Stellventil 5ffnet rechtsdrehend

Tabelle6  Schwenkantriebe (Anbauteile, vollst. jedoch ohne Kurvenscheibe)
SAMSON Antrieb Typ 3278 Antrieb nach VDI/VDE 3845 Anbau Masoneilan
Antrieb Antrieb Camflex| Camflex| Camflex|I
160 cm? 320 cm2 DN25...100 | DN 125...250
Bestell-Nr.
1400-7103 | 1400-7104 1400-7105 1400-7118 1400-7119 1400-7120
Verrohrungssatz 8 x 1 Niro
G 1400-6670 | 1400-6672
NPT | 1400-6669 | 1400-6671

Zubehor Bestell-Nr.

Umkehrverstarker bei doppeltwirkenden federlosen Antrieben G-Gewinde: NPT
1079-1118 1079-1119

Kurvenscheibe mit Zubehor, Drehwinkelbereich O bis 90° und 0 bis 120° 1400-6959

Manometeranbaublock G1/4: NPT 1/4:
1400-7106 1400-7107

Satz Manometer Niro/Ms: Niro/Niro:
1400-6957, 1400-6958

Stelldruck-Drosseln (Einschraub- und Messingdrossel) 1400-6964

Filter-Riickschlagventil, ersetzt den Abluftstopfen und erhét die Schutzart 1790-7408

aufIP 65 (ein Exemplar ist jedem Stellungsregler beigelegt)
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Umkehrverstiirker bei doppeltwirkenden Antrieben

2.3.4 Umkehrverstérker bei dop-
peltwirkenden Antrieben

Fir den Einsatz an doppeltwirkenden Antrie-

ben muss der Stellungsregler mit einem Um-
kehrverstarker ausgeristet werden.

Der Umkehrverstarker ist als Zubehér in der
Tabelle 6, Seite 25 aufgefihrt.

Am Ausgang A1 des Umkehrverstérkers
liegt der Stelldruck des Stellungsreglers an,
am Ausgang A2 ein gegenldufiger Druck,
der sich jeweils mit dem Druck A1 auf den
angelegten Zuluftdruck ergéinzt. Es gilt die
Beziehung A1 + A2 = Z.

Montage

Wichtig!

Vor der Montage des Umkehrverstérkers
den Dichtstopfen (1.5) entfernen, das Dicht-
gummi (1.4) muss montiert bleiben.

1. Die Spezialmuttern (1.3) aus dem Zube-
hér des Umkehrverstarkers in die Ge-
windeanschlisse des Stellungsreglers
einschrauben.

2. Die Flachdichtung (1.2) in die Ausspa-

rung des Umkehrverstéirkers einsetzen
und die beiden hohlgebohrten Spezial-

schrauben (1.1) in die Anschlussbohrun-

gen Al und Z einschieben.

3. Umkehrverstdrker an den Stellungsreg-
ler ansetzen und mit den beiden Spe-
zialschrauben (1.1) festschrauben.
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Stelldruckanschliisse

A1 : Ausgang A1 auf den Stelldruckan-
schluss am Antrieb fihren, der bei steigen-
dem Druck das Ventil ffnet

A2 : Ausgang A2 auf den Stelldruckan-

schluss am Antrieb fihren, der bei steigen-
dem Druck das Ventil schlief3t

Mit der vorhandenen Bedienoberfléche
unter Inbetriebnahme - Bauart den An-
trieb als "Doppeltwirkend ohne Feder-
rickstellung" eingeben.

2.4 Sicherheitsstellung des Stellan-
triebes

Wichtig!

Wird nachtréglich die Sicherheitstellung des
Antriebes durch Umbau der Federn von
"Antriebsstange durch Federkraft ausfah-
rend" in "Antriebsstange einfahrend" gedn-
dert, so muss der mechanische Nullpunkt
neu abgeglichen und der Stellungsregler

neu initialisiert werden.




Umkehrverstiirker bei doppeltwirkenden Antrieben

vom Stellungsregler
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Anschliisse

3. Anschliisse

3.1 Pneumatische Anschlisse

Die Luftanschlissse sind wahlweise als Boh-
rung mit NPT 1/4 oder G 1/4 ausgefihrt.
Es kdnnen die tblichen Einschraubver-
schraubungen fir Metall- und Kupferrohr

oder Kunststoffschlguche verwendet werden.

Wichtig!

Die Zuluft muss trocken, &l und staubfrei
sein, die Wartungsvorschriften fiir vorge-
schaltete Reduzierstationen sind unbedingt

zu beachten. Luftleitungen sind vor dem An-

schluss griindlich durchzublasen.

Drossel mit Sieb

(1790-6121)

Mutter

Bild 8 TMontage Manometer

Der Stelldruckanschluss ist bei Direktanbau
an den Stellantrieb Typ 3277 fest vorgege-
ben, bei Anbau nach NAMUR wird er in
Abhéingigkeit von der Sicherheitsstellung
"Antriebsstange einfahrend bzw. ausfah-
rend" auf die Unterseite oder Oberseite des
Stellantriebes gefihrt.

Abluft: Der Abluftanschluss des Stellungsreg-

lers befindet sich am Montagezubehér.

Bei Direktanbau befindet sich ein Entlif-
tungsstopfen am Kunstoffdeckel des Stellan-
triebes, bei NAMUR-Anbau am Adapterge-
hause und bei Anbau fisr Schwenkantriebe
am Zwischenstiick bzw. am Umkehrverstar-

ker.
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3.1.1 Manometer

Fir die Uberwachung des Stellungsreglers
wird der Anbau von Manometern fiir Zuluft
und Stelldruck empfohlen. Die Teile sind als
Zubehér unterhalb Tabelle 3, 4 bzw. 6 auf-
gefihrt.




3.1.2 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich
nach dem Nennsignalbereich und der Wirk-
richtung (Sicherheitsstellung) des Stellantrie-
bes. Der Nennsignalbereich ist als Federbe-
reich oder Stelldruckbereich auf dem Typen-
schild eingetragen.

Antriebsstange ausfahrend FA:
erforderlicher Zuluftdruck =
Nennsignalbereich-Endwert + 0,2 bar,
mindestens 1,4 bar.

Antriebsstange einfahrend FE:

Der erforderliche Zuluftdruck bei dicht-
schlieBendem Ventil wird Gberschlégig aus
dem maximalen Stelldruck pstmax bestimmt.

d2 0n hp

1A [bar]

pSfqu = F +

d = Sitzdurchmesser [cm]

Ap= Differenzdruck am Ventil [bar]

A = Antriebsfléiche [em?]

F = Nennsignalbereich-Endwert des Antriebes [bar]
Sind keine Angaben gemacht, wird wie
folgt vorgegangen:

erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbe-
reich-Endwert + 1 bar

Anschliisse

3.2 Elekirische Anschlisse

Bei der elektrischen Installation sind
die einschlégigen elektrotechnischen
Vorschriften und die Unfallverhi-
tungsvorschriften des Bestimmungs-
landes zu beachten. In Deutschland
sind dies die VDE-Vorschriften und
die Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Fiir die Montage und Installation in
explosionsgeféhrdeten Bereichen gilt
die EN 60079-14: 1997;

VDE 0165 Teil 1/8.98 Elektrische
Betriebsmittel fiir gasexplosionsge-
féhrdete Bereiche und die

EN 50281-1-2: VDE 0165 Teil 2/
11.99 Elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung in Bereichen mit brenn-
barem Staub.

Fiir eigensichere elektrische Betriebs-
mittel, die nach Richtlinie 79/196/
EWG bescheinigt sind, gelten fiir
den Anschluss der eigensicheren
Stromkreise die Angaben der Kon-
formitéitsbescheinigung.

Fiir eigensichere elekirische Betriebs-
mittel, die nach der Richtlinie 94/9/
EG bescheinigt sind, gelten fiir den
Anschluss der eigensicheren Strom-
kreise die Angaben der EG-Baumu-
sterpriifbescheinigung.

Achtung: Die in der Bescheinigung
angegebene Klemmenbelegung ist
unbedingt einzuhalten. Ein Vertau-
schen der elektrischen Anschliisse
kann zum Aufheben des Explosions-
schutzes fihren!
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Anschliisse

Hinweis fiir die Auswahl der Kabel und Lei-
tungen:

Fiir die Verlegung mehrerer eigensicherer
Stromkreise in einem mehradrigen Kabel,

ist Absatz 12 der EN 60079-14;

VDE 0165/8.98 zu beachten.

Insbesondere muss die radiale Dicke der Iso-
lierung eines Leiters fiir allgemein gebréuch-
liche Isolierstoffe, wie z.B. Polydithylen, eine
Mindestdicke von 0,2 mm haben. Der
Durchmesser eines Einzeldrahtes eines fein-
dréhtigen Leiters darf nicht kleiner als

0,1 mm sein.

Die Leiterenden sind gegen Abspleif3en,

z.B. mit Adernendhiilsen, zu sichern.

Bei Anschluss iber 2 getrennte Kabel kann
eine zusdtzliche Kabelverschraubung mon-
tiert werden.

Nichtbenutzte Leitungseinfiihrungen missen
mit Blindstopfen verschlossen sein.

Die Leitungen fiir die Fishrungsgréfle sind
unter Beachtung der Polaritiét nach Bild 9
auf die Gehéduseklemmen 11 und 12 zu fish-

ren. Die angelegte Spannung darf 15V
nicht Uberschreiten.

Achtung! Bei Verpolung reichen bereits
1,4V, um an die Zerstérungsgrenze von
500 mA zu gelangen.

Die mit + und — bezeichneten Steckbuchsen
erlauben den Anschluss einer Kommunika-
tion vor Ort.

Ein genereller Anschluss an einen Potential-
ausgleichsleiter (0) ist nicht erforderlich.
Muss dennoch ein Anschluss erfolgen, so
kann der Potentialausgleichsleiter innen
oder aufBen am Geriit angeschlossen wer-
den. Bei Ex-Anlagen ist dann Absatz 5.3.3
der VDE 0165 zu beachten.

Je nach Ausfihrung ist der Stellungsregler
mit induktiven Grenzsignalgebern, Software-
Grenzkontakten und/oder einer Zwangsent-
[6ftung ausgeristet. Sémtliche Stromkreise
sind voneinander galvanisch getrennt.

Bei Ausfihrungen mit Stellungsmelder wird
der eingebaute Messumformer in Zweileiter-

GW2

oM o [ %

GW1

;:o: E |—12|+n| |—52|+51| |—42|+41| |-84|+83| |—82|+8l| |—32|+31|

Kommunikation

)

Stellsignal i
mA

I

| Schaltverstérker |
\ nach EN 60947-5-6 \

Grenzkontakte

6bis 24V DC

Zwangs- )\ US

entlisftun -+
ng Speisespannung fir

Stellungsmelder

Stérmeldung

Bild 9 CElektrische Anschliisse (Anschlusskennzeichnung nach DIN 45140)
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technik betrieben. Die Spannung direkt an
den Anschlussklemmen des Stellungsmel-
ders darf bei Beriicksichtigung der Zulei-
tungswiderstéinde zwischen mindestens 12
und héchstens 35 V DC liegen.

Die Anschlussbelegung ist Bild 9 bzw. den

Bezeichnungen auf der Abdeckplatte im Ge-

h&use zu entnehmen.

Zubehor:
bis Gerdteindex 3780-x...x. 01

Kabelverschraubung PG 13,5:

schwarz Bestell-Nr. 1400-6781
blau Bestell-Nr. 1400-6782
Adapter PG 13,5 auf 1/2" NPT:

metallisch Bestell-Nr. 1400-7109

blau lackiert Bestell-Nr. 1400-7110
ab Gerdteindex 3780-x...x. 02
Kabelverschraubung M20 x 1,5:
Kunststoff schwarz Bestell-Nr. 1400-6985
Kunsstoff blau Bestell-Nr. 1400-6986
Adapter M20 x 1,5 auf 1/2" NPT:

Aluminium pulverbeschichtet
Bestell-Nr. 0310-2149

3.2.1 Schaltverstarker

Fir den Betrieb der Grenzkontakte sind in
den Ausgangsstromkreis Schaltverstérker
nach EN 60947-5-6 einzuschalten.

Bei Einrichtung in explosionsgeféhrdeten
Anlagen sind die einschlégigen Bestimmun-
gen zu beachten.

Anschliisse
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Anschliisse

3.2.2 Verbindungsaufbau fir die
Kommunikation

Der Aufbau der Kommunikation zwischen
PC mit FSK-Modem oder Handterminal,
ggf. mit einem Trennverstdrker, und Stel-
lungsregler erfolgt nach dem HART-Proto-
koll. (FSK-Modem Typ FXA 191, Bestell-Nr.
8812-0024).

Ist die Biirdenspannung des Reglers oder
der Leitstation nicht ausreichend, muss ein
Trennverstérker als Birdenwandler zwi-
schengeschaltet werden (Anschluss wie Ex-
geschiitzter Anschluss des Stellungsreglers
Bild 10 und 11)

Fir den Einsatz des Stellungsreglers im ex-
gefdhrdeten Bereich muss ein Trennverstar-
ker in ex-geschiitzter Ausfihrung eingesetzt

werden. Uber das HART-Protokoll sind die
angekoppelten Warten- und Feldgeréte mit
ihrer Adresse Gber Punkt-zu-Punkt, Stand-
ard-Bus (Multidrop) oder FSK-Busverbin-
dung einzeln ansprechbar.

Punkt-zu-Punkt:
Die Busadresse/Aufrufadresse muss immer
auf Null (0) gesetzt sein.

Standard-Bus (Multidrop):

Im Standard-Bus (Multidrop) folgt der Stel-
lungsregler wie bei der Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindung dem analogen Strom der Fishrungs-
grofle. Diese Betriebsart ist z.B. fir Split
Range- Betrieb (Reihenschaltung) von Stel-
lungsreglern geeignet.

Die Busadresse/Aufrufadresse muss im Be-
reich 1 bis 15 liegen.

Nicht Ex-geschiitzter Anschluss

Handterminal oder F,L,j
2. FSK-Modem ! !
Lo _J

£

=T
4bis 20mA 1 3780
1
Regler/Leitstation FSK-Modem I><]
PC RS 232
PC | RS 232
‘ Sicherer Bereich Ex-Bereich
Ex-geschijtzter Anschluss ESK-Modem :
[ 1
\#/ T
N u \ 3780-1
A —

Regler/Leitstation

Bild 10 DAnschluss mit FSK-Modem

Ex-Trennverstérker

Handterminal oder =~ 7~
2. FSK-Modem in Ex-Ausfihrung

LD
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Hinweis:

Kommunikationsprobleme kénnen entste-
hen, wenn der Ausgang vom Prozessreg-
ler/Leitstation nicht HART-konform ist. Zur
Anpassung kann die HART-Box Bestell-Nr.

1170-1349 zwischen Ausgang und Kommu-

nikationsanschluss eingefiigt werden. An
der HART-Box féllt eine Spannung von ca.
1V ab (250 Q bei 20 mA).

Alternativ kénnen ein 250 Q-Widerstand in
Reihe und ein 22 pF-Kondensator parallel
zum Analogausgang eingesetzt werden. Zu
beachten ist, dass sich dabei die Birde fir
den Reglerausgang erhaht.

Regler/Leitstation

Bild 11 DAnpassung des Ausgangssignales

Anschliisse
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Bedienung

4. Bedienung

Warnung:

Vor Inbetriebnahme ist das Stellven-
til durch Abdecken der Bohrung
(Handbetétigung) auf der Abdeck-
platte (Bild 12) vorsichtig in seine
Endlage zu fahren. Dabei ist die He-
belmechanik auf einwandfreie Funk-
tion zu kontrollieren.

Ein Uberschreiten des maximalen
Schwenkwinkels durch falsche Aus-
wahl bzw. Auslegung der Hebelme-
chanik kann zur Zerstsrung des Stel-
lungsreglers fihren.

4.1 Schreibschutz

Auf der Klappdeckelinnenseite befindet sich
ein Schiebeschalter.

Bei Aktivierung (Stellung 1) sind die Einstell-
daten des Stellungsreglers schreibgeschiitzt,
so dass sie durch das HART-Protokoll nicht
iberschrieben werden kénnen.

Sollen Einstelldaten Gber die Kommunika-
tion gedindert werden, ist der Schalter auf
Stellung O zu setzen.

4.2 Zwangsentliftung aktivieren
bzw. deaktivieren

Ab Modell-Index .03.

1. Abdeckung auf der Innenseite des Geréi-
tedeckels nach Lésen der vier Schrau-
ben entfernen.

2. Zentrale Schraube auf der Platine entfer-
nen und Platine herausschwenken
3. Schalter stellen, Schalterstellung:

1 ENABLED > Funktion aktiviert
2 DISABLED > Funktion deaktiviert.

Steverfahnen Handbetdtigung
Pfeil fir Anbaulage

Schreibschutzschalter
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Nullpunkthebel / Zeiger

Einstellschrauben GW

Taste Initialisierung

(Opﬁnn)
Bild 12 Onnenansicht

bzw. Nllllpllnl{fnl’\glpif“l‘\
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4.3 Grundeinstellung

Im Auslieferungszustand sind alle Variablen
auf Kaltstartwert gesetzt, siche dazu Kap.8,
Parameterliste.

Achtung!

Handbetdtigung und aktive Endla-
genfunktionen kénnen dazu fihren,
dass der Antrieb mit vollem Zuluft-
druck beaufschlagt wird.

Falls dadurch unzuléssige Betéiti-
gungskréifte entstehen, ist der Zuluft-
druck durch eine geeignete Redu-
zierstation zu begrenzen.

4.3.1 Einstellung des mechani-
schen Nullpunktes

Wichtig!
Der Nullpunktabgleich muss bei geschlosse-
nem Ventil vorgenommen werden.

(Bei Dreiwegeventilen bei ausgefahrener An-

triebsstange).

Nullpunkthebel auf der Abdeckplatte des
Stellungsreglers einmal in Pfeilrichtung
kraftig bis zum Anschlag driicken, gel-
ber Zeiger steht danach auf weifler Mar-
kierungslinie.
Bei Stellventilen, die sich in ihrer Ausgangs-
lage in Offnungsstellung befinden, z.B. bei
einem Stellantrieb mit der Sicherheitsstel-
lung "Antriebsstange einfahrend", ist der
Stellungsregler erst mit pneumatischer Hilfs-
energie zu versorgen.
Wenn dann die Handbetétigung aktiviert
wird, baut sich der Stelldruck auf und das

Bedienung

Ventil fghrt in die SchlieBstellung. Jetzt kann
der Nullpunkthebel betétigt werden.

4.3.2Initialisierung

Nach Anschluss von pneumatischer Hilfs-
energie und elektrischer Fihrungsgréfie
muss der Initialisierungslauf gestartet wer-
den. Dabei passt sich der Stellungsregler op-
timal an die Reibungsverhéltnisse und den
Stelldruckbedarf des Stellventiles an.

Fiir gewiinschte Anderungen des Proportio-
nalitétsfaktors KP_Y1 und KP_Y2 siehe Para-
meterliste Seite 48/49.

Warnung!

Der Initialisierungslauf davert einige
Minuten, dabei bewegt sich das
Stellventil aus seiner augenblickli-
chen Stellung. Eine Initialisierung
deshalb niemals bei laufendem Pro-
zess vornehmen, sondern nur wah-
rend der Inbetriebnahmephase bei
geschlossenen Absperrventilen oder
ausgebaut am Prijfstand.

Mit dem Bedienprogramm unter
"Inbetriebname" die Daten vom Ventil
und Antrieb eingeben.

"Initialisierungsart" auf "Nennbereich"
setzen, nur bei Dreiwegeventilen "Maxi-
malbereich" wéhlen.

Initialisierung starten.

AnschlieBend die zur Bauart des Ventiles
passende Konfigurierung vornehmen.

Folgende Einstellung wird empfohlen:
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Bedienung

Sicherheitsstellung "Antriebsstange aus-
fahrend" (FA):

Bewegungsrichtung steigend/steigend
(>>), mit steigender Fihrungsgrofde off-
net ein Durchgangsventil.

Endlage bei Fihrungsgrofe kleiner 1 %
(dicht schliefBend),

Endlage bei Fihrungsgrafle grofler als
125 % (Funktion deaktiviert).

Sicherheitsstellung "Antriebsstange ein-
fahrend" (FE):

Bewegungsrichtung steigend/fallend
(<>), mit steigender Fihrungsgrofie
schlief3t ein Durchgangsventil.

Endlage bei Fihrungsgrofle kleiner
-2,5 % (Funktion deaktiviert),

Endlage bei Fihrungsgrafie grofier

99 % (dicht schlief3en).

Nachlaufzeit auf mindestens 30 s setzen.
Messstellenkennzeichen eingeben.

Weitergehende Konfigurierung, z.B. spe-

zielle Kennlinien fur Ventile mit Drehbe-
wegung, nach Bedarf.

Falls keine Kommunikation am Ventil auf-

gebaut werden, kann ist auch eine Initialisie-

rung direkt am Stellungsregler msglich.

Nicht angebauten Stellungsregler mit
Hilfsenergie versorgen und nach

Kap. 4.3.2 parametrieren.

Wenn iberhaupt keine Kommunikation-
méglichkeit besteht, muss mit der Werks-
einstellung (Kaltstartwerte) gearbeitet
werden.

Stellungsregler anbauen und nach
Kap. 4.3.1 den mechanischen Nullpunkt

einstellen.
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Initialisierungsvorgang einleiten, indem
die mit Initialisierung/Nullabgleich be-

zeichnete Taste auf dem Gehéusedeckel
des Stellungsreglers mit einem geeigne-
ten Werkzeug gedriickt wird.

Die Initialisierung ist beendet, wenn der Stel-
lungsregler seine durch die Filhrungsgrofe
vorgegebene Stellung einnimmt.

Hinweis!

Wourde das Geréit einmal erfolgreich initiali-
siert, so I6st die Betéitigung der Taste
Init/Zero nur noch einen Nullpunktabgleich
aus.

Eine erneute Initialisierung kann dariiber
hinaus bei angeschlossener Kommunikation
ausgeldst werden.

Eine erfolgte Initialisierung kann per Kom-
munikation durch ein "Riicksetzen auf Kalt-
startwerte" riickgéingig gemacht werden.
Dann steht auch der Initialisierung/Nullab-
gleich - Taster wieder fir eine vollstéindige
Initialisierung zur Verfiigung.

Elektrischer Nullpunktabgleich

Hat sich wéhrend des Betriebs eines Venti-
les der mechanische Nullpunkt verschoben,
so kann ein elektrischer Nullpunktabgleich
vorgenommen werden. Dazu ist die mit In-
itialisierung/Nullabgleich bezeichnete Taste
auf der Deckelinnenseite (Bild 12) zu betdti-
gen.

Warnung!
Vi l \ Das Sfe//venh/ féhrt in die Endlage.




Nullpunkthebel auf der Abdeckplatte des
Stellungsreglers einmal in Pfeilrichtung
kraftig bis zum Anschlag driicken, gel-
ber Zeiger steht danach auf weif3er Mar-
kierungslinie.

Die Taste nochmals betdtigen, damit der
elektrische Abgleich erfolgen kann.

Taste ist nach zweiter Betdtigung fir ca.

20 s gesperrt!

Der elektrische Abgleich ist beendet, wenn
der Stellungsregler seine durch die Fih-
rungsgréfBe vorgegebene Stellung einnimmt.

4.4Einstellung der induktiven
Grenzkontakte

Bei der Ausfishrung mit induktiven Grenz-
kontakten befinden sich auf der Drehachse
vom Ubertragungshebel des Stellungsreg-
lers zwei einstellbare Steverfahnen, die die
zugehdrigen Schlitzinitiatoren betdtigen.

For den Betrieb der induktiven Grenzkontak-

te sind in den Ausgangsstromkreis entspre-
chende Schaltverstérker (siehe Kap. 3.2.1)
einzuschalten.

Wenn sich die Steuerfahne im Feld des In-
itiators befindet, wird dieser hochohmig.
Liegt sie nicht mehr in diesem Feld, wird er
niederohmig.

Die Grenzkontakte werden normalerweise
so eingestellt, dass in den beiden Endlagen
ein Signal ansteht. Die Schaltpunkte sind
aber auch zur Signalisierung von Zwischen-
ste||ungen einstellbar.

Die gewiinschte Schaltfunktion, ob das Aus-
gangsrelais beim Eintauchen der Steverfah-
ne im Schlitzinitiator angezogen oder abge-
fallen sein soll, ist ggf. am Schaltverstérker
anzuwdhlen.

Bedienung

Schaltpunkteinstellung:

Die Grenzkontakte sind auf der inneren Ge-
hduseabdeckung mit GW1 und GW?2 be-

zeichnet. In den darunter liegenden Ausspa-
rungen sind gelbe Steverfahnen und die zu-

gehérigen Einstellschrauben (Bild 12) sicht-
bar.

Jede Schaltposition kann wahlweise durch
das Ein- oder Austauchen der Steuerfahne
signalisiert werden.

Stellventil in Schaltposition fahren und
Steverfahne des gewiinschten Grenzkon-
taktes GW1 oder GW2 durch Drehen
der Einstellschraube so einstellen, dass
der Schaltpunkt erreicht und ggf. durch
eine Leuchtdiode am Schaltverstérker si-
gnalisiert wird.

Dabei fluchtet eine Kante der gelben Steuer-
fahnen mit der waagerechten weif3en Linie
auf der Gehéuseabdeckung. Dies zeigt, von
welcher Seite her die Steverfahne in den
Schlitzinitiator eintaucht.

Um bei allen Umgebungsbedingungen ein
sicheres Schalten zu gewdihrleisten, sollte
der Schaltpunkt mindestens 5 % vor dem
mechanischen Anschlag (Auf - Zu) einge-
stellt werden.
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5. Wartung

Das Gerdit ist wartungsfrei.

Im pneumatischen Anschluss 9/Supply be-
findet sich ein Siebeinsatz mit 100 pm Ma-
schenweite. Bei Bedarf kann dieser heraus-
geschraubt und gereinigt werden.

Die Wartungsvorschriften von eventuell vor-
geschalteten Zuluft-Reduzierstationen sind
zu beachten.

6. Instandsetzung bei Ex-Gerdten

Wird der Stellungsregler mit einem Teil von
dem der Explosionsschutz abhéngt instand-
gesetzt, so darf er erst dann wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn ein Sachver-
sténdiger das Betriebsmittel gemé&f den An-
forderungen des Explosionsschutzes iber-
prisft hat, darilber eine Bescheinigung aus-
gestellt oder das Betriebsmittel mit seinem
Priifzeichen versehen hat.

Die Prisfung durch den Sachversténdigen
kann entfallen, wenn das Betriebsmittel vor
der erneuten Inbetriebnahme vom Hersteller
einer Stiickpriifung unterzogen wird und die
erfolgreiche Stickpriifung durch das Anbrin-
gen eines Priifzeichens auf dem Betriebsmit-
tel bestatigt wurde.

Der Austausch von Ex-Komponenten darf
nur durch original stiickgeprifte Komponen-
ten des Herstellers erfolgen.
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Parameteriibersicht

7. Parameteribersicht

Nachfolgend sind die Parameter in einer Ubersicht nach ihrer jeweiligen hauptséchlichen
Verwendung aufgefihrt.

Die nachfolgende Parameterliste in alphabetischer Reihenfolge beschreibt alle Parameter des
Stellungsreglers Typ 3780, welche iber die HART-Kommunikation ibertragen und auf einem
PC, einem Hand-Terminal oder &hnlichem dargestellt oder modifiziert werden kénnen.

Gerdate-ldentifikation

MSR-Nummer/Buskennzeichen

Hersteller

Typ-Nummer Regler

Erzeugnis-Nummer Regler

Serien-Nummer Regler

Hardware Version Elektronik/Mechanik
Firmware Version Kommunikation/Regelung
HART Universal Revision, Feldgeréte Revision
Anzahl angeforderter Preambeln
Busadresse/Aufrufadresse
Nachricht/Messstellenkennzeichen/-nummer
Beschreibung/Anlagenkennzeichen

Datum

Ziindschutzart

Identifikation der Optionen Zwangsentliftung, Grenzkontakte, Stellungsmelder
Ident-Nummer Antrieb

Ident-Nummer Ventil

Textfeld, frei verfigbar

Inbetriebnahme

Antriebsart

Anbau

Bauart

Anbaulage

Nennhub/Nennwinkel

Ubersetzung Code/Lénge/Stiftposition
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Parameteriibersicht

- Initialisierung bezogen auf Nennbereich/Maximalbereich
- Sicherheitsstellung

- Minimale Stellimpulse

- Minimale Laufzeit Auf/Zu

- Initialisierungslauf

Gerdteeinstellung

Konfigurierung
- Fihrungsgrofienbereich
- Endlage bei Fihrungsgréfe kleiner vorgegebener Wert
- Endlage bei FislhrungsgréfBe grofier vorgegebener Wert
- Hubbereich/Drehwinkelbereich
- Hubbegrenzung/Drehwinkelbegrenzung
- Bewegungsrichtung
- Kennlinienauswahl
- Benutzerdefinierte Kennlinie mit 11 Stiitzwerten
- Laufzeit Auf/Zu, gewiinschte
- Grenzwerte fir Softwaregrenzkontakte GW1/GW?2
- GWI1/GW2 ein bei Uber- bzw. unterschreiten des jeweiligen Grenzwertes
- Wirkrichtung Stellungsmelder
- Schreibschutz
Reglerparameter
- Tote Zone Xtot
- Proportiondlitéitsfaktor KP_Y1/KP_Y2
- Verstarkungsfaktor des Differenziergliedes KD
- Tolerierte Uberschwingweite

Betrieb

- Betriebsart

- Fihrungsgréfie w_analog
- Fihrungsgrofie w_hand
- Fihrungsgrofie w

- Regelgrofe x

- Regeldifferenz e
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Zustand Stérmeldung
Zustand Softwaregrenzkontakte GW1/GW?2
Zwangsentliftung

Diagnose

Gerdtestatus (Regelkreistberwachung, Nullpunktiiberwachung, etc.)
Absolutes Wegintegral

Grenzwert absolutes Wegintegral

Fehleriberwachung Toleranzband/Nachlaufzeit

Stormeldung bei Kommunikationsfahigkeit gestort

Stdrmeldung bei Regler in Sonderfunktion

Stérmeldung bei Uberschreiten des Grenzwertes fiir das Wegintegral
Test des Stérmeldeausgangs

Test des Stellungsmelders

Test der Softwaregrenzkontakte GW1/GW?2

Nullpunktabgleich

Parameteriibersicht
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Absolutes Wegintegral Summe der Nennlastspiele. Maximaler Wert: 16 500 000.

Abtastrate Zeit zwischen Beginn zweier Abfragen zum Stellungsregler (nur bei IBIS)

Bereich 1bis 3600

Anbau Definiert den Anbau des Stellungsreglers an das Stellventil bei Hubantrieb. Bei Schwenk-
antrieb ist nur der Anbau nach VDI / VDE 3845 (NAMUR) méglich.

Zusténde: integriert — Anbauart in Verbindung mit SAMSON Antrieb 3277.
NAMUR - Anbavuart nach IEC 60534-6 (NAMUR).

Kaltstartwert: integriert

Anbaulage Auf der Abdeckplatte des Stellungsreglers befindet sich ein Pfeil, der zur Ausrichtung auf

(Hubantrieb) den Antrieb dient. Bei Direktanbau muss dieser Pfeil zum Antrieb hin und bei NAMUR-
Anbau vom Antrieb weg zeigen. (Ausnahme: Stellventile, bei denen der Sitz ausschlief3lich
durch eine einfahrende Antriebsstange geschlossen wird. Hier muss der Pfeil bei
Direktanbau vom Antrieb weg und bei NAMUR-Anbau zum Antrieb hin zeigen).
Bei Schwenkantrieben entfallt dieser Parameter.

Zusténde: Pfeil zum Antrieb hin / Pfeil vom Antrieb weg.

Kaltstartwert: Anbau integriert: Pfeil zum Antrieb hin.

Anbau NAMUR: Pfeil vom Antrieb weg.

Anlagenkennzeichen

Freier Text gespeichert im Feldgerdt, Groe: 16 Zeichen
bei nicht-lbis - Beschreibung

Antriebsart

Zustinde:
Kaltstartwert:

Hubantrieb / Schwenkantrieb
Hubantrieb

Anzahl angeforderter
Preambeln

Anzahl der benstigten Synchronisationsbytes — Vom Abfragemedium verlangte Anzahl
der Synchronisationsbytes vom Feldgerit.

Aufrufadesse Durch das Abfragemedium verwendete Adresse zur eindeutigen Identifizierung des
Feldgerdites, vom Anwender énderbar: O fir Punkt-zu-Punkt, 1 bis 15 fir Multidrop
Bereich: Obis 15
Kaltstartwert: 0
bei IBIS - Busadresse
Bauart Antrieb mit oder ohne Federriickstellung.
Zustande: einfach wirkend mit Federriickstellung / doppelt wirkend ohne Federriickstellung.
Kaltstartwert: einfach wirkend.
Beschreibung Freier Text gespeichert im Feldgeréit. Grof3e: 16 Zeichen.

bei IBIS - Anlagenkennzeichen
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Betriebsart Bestimmt, ob die Fihrungsgraf3e iber das analoge Stromsignal oder die digitale
Kommunikation vorgegeben wird. Umschaltung erfolgt stof3frei.

Zustéinde: Automatik-Fishrungsgrofie wird tber das analoge Stromsignal vorgegeben.
Hand-Fihrungsgréfe wird Gber die digitale Kommunikation mit w_hand vorgegeben.
Sicherheitsstellung-Ventil féhrt in die Sicherheitsstellung.

Kaltstartwert: Sicherheitsstellung

Warmstartwert: Automatik

Bewegungsrichtung bestimmt die Zuordnung von Fihrungsgréf3e zum Hub/Drehwinkel.

Zustéinde: >>, bei steigender Fihrungsgrofe &ffnet das Ventil (bei Dreiwegeventil: Antriebsstange
fahrtein)
<>, bei steigender Fishrungsgrsf3e schlieBt das Ventil (bei Dreiwegeventil: Antriebsstange
fahrt aus)

Kaltstartwert: >>

Busadresse Durch das Abfragemedium verwendete Adresse zur eindeutigen Identifizierung des
Feldgerdtes, vom Anwender énderbar: O fiir Punkt-zu-Punkt, 1 bis 15 fiir Multidrop

Bereich: Obis15

Kaltstartwert: 0
bei nicht-IBIS - Aufrufadresse

Buskennzeichen Instrumentenkennzeichen- Text in Verbindung mit der Installation des Feldgerdtes. Die
Verwendung ist frei. Eine empfohlende Verwendung ist die eindeutige Kennzeichnung fir
das Feldgert. Bei FSK-Bus muss ein Buskennzeichen vergeben werden.
Grofle: 8 Zeichen
bei nicht-lbis — MSR- Nr.

Datum Ein Datum im Format des gregorianischen Kalenders [TT.MM.JJJJ] kann im Feldgerét
gespeichert werden. Die Verwendung ist frei.

Drehwinkelbereich Unterer Einstellwert des tatséichlichen Arbeitsbereiches, bei nichtlinearer Kennlinie erfolgt

Anfang Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Drehwinkel.
Wenn auf "Maximalbereich” initialisiert wurde, gilt der Drehwinkelbereich immer relativ
zum eingegebenen Nennwinkel.
Der Arbeitsbereich darf nicht kleiner 1/4 des Nennwinkels gewdhlt werden.

Bereich: 0.0 grad bis 120.0 grad

Kaltstartwert: 0.0grad

Drehwinkelbereich Oberer Einstellwert des tatséichlichen Arbeitsbereiches, bei nichtlinearer Kennlinie erfolgt

Ende Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Drehwinkel.
Wenn auf "Maximalbereich" initialisiert wurde, gilt der Drehwinkelbereich immer relativ
zum eingegebenen Nennwinkel.
Der Arbeitsbereich darf nicht kleiner 1/4 des Nennwinkels gewdhlt werden.
Maximaler Wert = Nennwinkel.

Bereich: 0.0 grad bis 120.0 grad

Kaltstartwert: 90.0 grad
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Endlage bei w <

Bereich:
Kaltstartwert:

Unterschreitet die Fishrungsgrofie den eingegebenen Wert, wird das Ventil in Richtung der
Endlage, die 0 % der Fihrungsgrafie entspricht, gefahren. Hysterese 1%
Bei Wert =-2,5 % Funktion deaktiviert.

—2.5%bis 100.0 %
1%

Achtung: Da bei den Funktionen "Endlage bei" der Antrieb vollig be- oder entliftet wird,
féhrt das Stellgeréit in seine absoluten Endlagen. Einschrénkungen durch die Funktionen
"Hubbereich" oder "Hubbegrenzung" gelten dabei nicht. Falls durch das vollstindige Be-
oder Entliften unzuléssig hohe Stellkréifte entstehen kénnen, ist die Funktion zu
deaktivieren.

Endlage bei w >

Bereich:
Kaltstartwert:

Uberschreitet die FihrungsgréBe den eingegebenen Wert, wird das Ventil in Richtung der
Endlage, die 100 % der Fishrungsgrof3e entspricht, gefahren. Hysterese 1%
Bei Wert = 125 % Funktion deaktiviert.

0%bis 125.0%
99 %

Achtung: Da bei den Funktionen "Endlage bei" der Antrieb vollig be- oder entliftet wird,
féhrt das Stellgerdt in seine absoluten Endlagen. Einschréinkungen durch die Funktionen
"Hubbereich" oder "Hubbegrenzung" gelten dabei nicht. Falls durch das vollstéandige Be-
oder Entliften unzuléssig hohe Stellkréifte entstehen kénnen, ist die Funktion zu
deaktivieren.

Erzeugnis-Nr. Regler

Hersteller-Erzeugnisnummer des Stellungsreglers. Grof3e: 16 Zeichen.

Fehleriiberwachung
Nachlaufzeit

Ruicksetzkriterium fir laufende Regelkreisiberwachung. Wenn die eingegebene
Nachlaufzeit Gberschritten ist und die Regelabweichung nicht innerhalb des eingegebenen
Toleranzbandes liegt, wird Regelkreisstdrung gemeldet.

Wird wéhrend der Initialisierung aus der min. Laufzeit ermittelt und angepasst, wenn der
ermittelte- groBer als der vorgegebene Wert ist.

Bereich: 0sbis240s

Kaltstartwert: 10s

Fehleriiberwachung Riicksetzkriterium fir laufende Regelkreisiiberwachung. Eingabe der hierfir erlaubten
Toleranzband Regelabweichung. Siehe auch Nachlaufzeit.

Bereich: 0.1 % bis 10.0 % von Nennhub/-winkel

Kaltstartwert: 5%

Feldgerdte Revision

Revisionsstand der Feldgercite-spezifischen Beschreibung, der das Feldgerdit entspricht.

Firmware Version
Kommunikation/

Revisionsstand der im Feldgerdit implementierten Kommunikations-/Regelungs-Software.

Regelung

FihrungsgroBe Anfang Anfang des giltigen Fishrungsgrofenbereiches (entsprechend 0 % w).
Die minimale Spanne betréigt 4.0 mA.

Bereich: 4.00 mA bis 20.00 mA

Kaltstartwert: 4.00mA
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FihrungsgroBe Ende Ende des giiltigen FihrungsgréBenbereiches (entsprechend 100 % w).
Die minimale Spanne betréigt 4.0 mA.

Bereich: 4.00 mA bis 20.00 mA

Kaltstartwert: 20.00 mA

Filhrungsgrofie w Fihrungsgréfe in % unter Beriicksichtigung von Fhrungsgraf3e Anfang und
Fihrungsgrofie Ende.

FihrungsgroBe Stromeingang in mA, dient in Betriebsart "Automatik" als Fihrungsgréfe.

w_analog

FishrungsgréBe w_hand

Fihrungsgréfle in mA, per Kommunikation, énderbar in der Betriebsart "Hand".

Bereich: 3.8mAbis 22 mA
Grenzkontakte Gibt an, welche Grenzkontaktoption eingebaut ist.
Zusténde: nicht vorhanden
induktiv — induktive Grenzkontakte am infernen Wegaufnehmer angebaut.
software - per Software aus dem Signal der Wegmessung abgeleitet.
Grenzkontakt- Setzt den Schaltzustand des Kontaktes auf <1 oder 23 mA

Software GW1 Ein bei

Zustinde: >3 mA bei Hub-/Winkel unterschritten/ Hub-/Winkel iberschritten

Kaltstartwert: unterschritten

Grenzkontakt Grenzwertmeldung bezogen auf den Hub-/Drehwinkelbereich, per Software aus dem
Software GW1 Wert Signal der Wegmessung abgeleitet (Schalthysterese 1%).

Bereich: 0.0%bis 120 %

Kaltstartwert: 2.0%

Grenzkontakt Setzt den Schaltzustand des Kontaktes auf <1 oder >3 mA

Software GW2 Ein bei

Zusttinde: >3 mA bei Hub-/Winkel unterschritten / Hub-/Winkel Gberschritten

Kaltstartwert: Uberschritten

Grenzkontakt Grenzwertmeldung bezogen auf den Hub-/Drehwinkelbereich, per Software aus dem
Software GW2 Wert Signal der Wegmessung abgeleitet (Schalthysterese 1%).

Bereich: 0.0%bis 120 %

Kaltstartwert: 98 %

Grenzkontakte induktive

Bei Gerditen ohne Softwaregrenzkontakte kann eingegeben werden, ob induktive Kontakte
eingebaut sind (keine automatische Erkennung).

Zusténde: nicht vorhanden / vorhanden

Kaltstartwert: nicht vorhanden

Hardware Version Revisionsstand der Elektronik/Mechanik des Feldgerites.

Elektronik/ Mechanik

Hersteller Herstellerkennzeichen — kennzeichnet eindeutig den Hersteller des Feldgerdtes.

EB 8380-1 45



Parameterliste

Hubbegrenzung oben/ Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach oben auf den eingegebenen Wert, die Kennlinie

Drehwinkelbegr. oben wird nicht angepasst.

Bereich: 0.0 % bis 120.0 % vom Hub-/Drehwinkelbereich

Kaltstartwert: 100.0%

Hubbegrenzung unten/ Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach unten auf den eingegebenen Wert, die Kennlinie

Drehwinkelbegr. unten wird nicht angepasst.

Bereich: -20.0 % bis 99.9 % vom Hub-/Drehwinkelbereich

Kaltstartwert: 0.0%

Hubbereich Anfang Unterer Einstellwert des tatscichlichen Arbeitsbereiches, bei nichtlinearer Kennlinie erfolgt
Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Hub.
Wenn auf "Maximalbereich" initialisiert wurde, gilt der Hubbereich immer relativ zum
eingegebenen Nennhub.
Der Arbeitsbereich darf nicht kleiner 1/4 des Nennhubes gewdhlt werden.

Bereich: 0.0 mm bis 255.9 mm

Kaltstartwert: 0.0mm

Hubbereich Ende Oberer Einstellwert des tatséichlichen Arbeitsbereiches, bei nichtlinearer Kennlinie erfolgt
Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Hub. Maximaler Wert = Nennhub.
Wenn auf "Maximalbereich" initialisiert wurde, gilt der Hubbereich immer relativ zum
eingegebenen Nennhub.
Der Arbeitsbereich darf nicht kleiner 1/4 des Nennhubes gewdhlt werden.

Bereich: 0.0 mm bis 255.9 mm

Kaltstartwert: 15.0mm

Ident-Nr. Antrieb Hersteller-Identnummer des zum Stellungsregler zugehdrigen Antriebes.

Bereich: 0 bis 999 999

Ident-Nr. Ventil Hersteller-ldentnummer des zum Stellungsregler zugehdrigen Ventils.

Impulsanpassung

Zustande:

Kaltstartwert:

Anpassung der minimalen Impulse zur Optimierung des Regelalgorithmus fir das System
Stellungsregler-Antrieb-Ventil. Im normalen Regelbetrieb sollte der Parameter auf
—automatisch— stehen. Bei Optimierung der Regelparameter ist dieser voriibergehend auf
—abgeschchef— zu stellen.

Ab R 2.10 ist die Imulsanpassung intern auf "automatisch” festgesetzt.

abgeschaltet
automatisch
automatisch

Initialisieren
(Sonderfunktion)

Automatische Inbetriebnahme. Voraussetzung: mechanische Nullung muss einmal
durchgefishrt worden sein. Giltige Initialisierungswerte miissen eingegeben sein.

Initialisierungsart

Zustande:
Kaltstartwert:

Initialisierungsart bezogen auf Nenn- oder Maximalbereich.

Bei der Initialisierung im Nennbereich wird nur der unter Nennhub/-winkel eingegebene
Stellbereich beriicksichtigt (z.B. Durchgangsventil mit einseitig mechanischen Anschlag)
Bei Maximalbereich wird der maximal mégliche Stellbereich durchfahren.

(z.B. Dreiwegeventil mit beidseitig mechanischen Anschlag)

Nennbereich / Maximalbereich

Maximalbereich
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Initialisierungswarnung

Zustdnde:

Meldung zur Initialisierung

unbestimmt

oK

Pneumatisches System undicht

Nennhub oder Ubersetzung falsch gewdhlt

Kennlinie

Zustande:

Kaltstartwert:

Kennlinienauswahl zur Zuordnung von Fishrungsgrofie und Hub-/Drehwinkelbereich des
Ventils. Bei Anwahl von gleichprozentiger Kennlinie wird diese gewdihlte Kennlinie in die
benutzerdefinierte Kennlinie kopiert. Eine vorher eingegebene benutzerdefinierte
Kennlinie wird berschrieben. Fir die Daver der internen Ubertragung der Kennlinie wird
die Regelung angehalten (ca. 3s).

benutzerdefiniert — Kennlinie gemaf3 eingebbarer Stiitzwerte x[n], y[n], voreingestellt auf
Stellkloppe gleichprozentig

linear - lineare Kennlinie.

gleichproz. — gleichprozentige Kennlinie

gleichpr. invers — gleichprozentig inverse Kennlinie

linear

Kennlinienstitzwerte

Stiitzwerte fir benutzerdefinierte Zuordnung zwischen Fihrungsgréf3e und

x[0] /y [0] bis Hub-/Drehwinkel.
x[10]/y[10] x[n] = Fishrungsgrofie in % des Fishrungsgrofenbereiches.
yln] = Hub-/Drehwinkel in % des Hub-/Drehwinkelbereiches.
Fir die Dauer der Kennlinienibertragung wird die Regelung angehalten (max. 15's).
Bereich: 0.0 % bis 100 %
Kaltstartwert: fir Kennlinienpunkte: Stellklappe gleichprozentig.
Kennlinientyp Freier Text zur Beschreibung der benutzerdefinierten Kennlinie
Grofle: 32 Zeichen
Laufzeit- Die Laufzeit ist die Zeit, die das System Stellungsregler, Antrieb und Ventil bendtigt, um den
gewiinschte Auf/Zu Nennhub/Nennwinkel zu durchfahren. Die tatséchliche Laufzeit wird auf den
eingegebenen Wert verlingert. Ist die gewiinschte Laufzeit kleiner als die bei der
|niﬁq_|isierung ermittelte minimale Laufzeit, wird mit der minimalen Laufzeit gearbeitet.
Fir Offnen und Schlief3en getrennt einstellbar.
Bereich: Osbis75s
Kaltstartwert: Os
Laufzeit- Die minimale Laufzeit in Sekunden wird wéhrend der Initialisierung fiir Offnen und
minimale Auf/Zu SchlieBen gefrennt gemessen. Die Laufzeit ist die Zeit, die das System Stellungsregler,

Antrieb und Ventil benétigt, um den Nennhub/Nennwinkel zu durchfahren.

Messstellenkennzeichen

Messstellenkennzeichen des Gercites. Alle Gerditedatenscitze werden diesem Kennzeichen
zugeordnet, deshalb nie doppelt vergeben.

Grofle: 32 Zeichen

Bei nicht-IBIS — Nachricht.
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Minimale Stellimpulse

Kiirzester Impuls fiir das Zuluft- bzw. Abluftventil. Die Impulse werden fir die Hubbereiche
0bis 20 %, 20 bis 80 % und 80 bis 100 % getrennt ermittelt!

Zustinde: keine — noch keine Pulse ermittelt
Abluft - Abluftpuls ermittelt
Zuluft - Zuluftpuls ermittelt
gltig — Abluft- und Zuluftpuls ermittelt
MSR-Nr. Instrumentenkennzeichen-Text in Verbindung mit der Installation des Feldgerdtes. Die
Verwendung ist frei. Eine empfohlene Verwendung ist die eindeutige Kennzeichnung fir
das Feldgerdit. Grof3e: 8 Zeichen.
Bei IBIS — Buskennzeichen.
Nachricht Freier Text gespeichert im Feldgerdt.
Grofle: 32 Zeichen.
Bei IBIS - Messstellenkennzeichen.
Nennhub Nennarbeitsbereich des Ventils.
Bereich: 0.0 mm bis 255.9 mm
Kaltstartwert: 15.0mm
Nennwinkel Nennarbeitsbereich des Ventils.
Bereich: 0.0 grad bis 360.0 grad
Kaltstartwert: 60.0 grad

Nullpunkt abgleichen
(Sonderfunktion)

Korrektur des Nullpunktes bei giiltiger mechanischer Nullung.

Proportionalitétsfaktor
KP_Y1/KP_Y2

Bereich:
Kaltstartwert:

Proportionalitétsfaktor KP_Y1 fiir Zuluft, KP_Y2 fiir Abluft.
Bei Anpassung des Wertfes werden O.1- Schritte empfohlen. Eine Erhdhung bewirkt ein
schnelleres Heranfahren an den Sollwert.

0.01 bis 10.0
1.2

Hinweis:

Beim erstmaligen Initiclisieren des Stellungsreglers werden die Proportionalitéitsfaktoren
KP_Y1 und KP_Y2 ermittelt.

Die in der Tabelle nachfolgend aufgefihrten Initialisierungswerte miissen eventuell den
getinderten Betriebsbedingungen angepasst werden, um ein optimales Regelverhalten zu
erzielen.
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Antriebsart | Nennhub/ Laufzeit KD KP_Y1 KP_Y2
il min. | Federwirkung Auf Zu s e
- >0.7s >0.7s 0.12 0.5 0.5
schlieflend >0.7s <0.7s 0.12 0.5 0.1
Schwenk- _ schlieflend <0.7s >0.7s 0.12 0.1 0.5
ontrieb - <07s | <07s | 012 0.1 0.1
offnend >0.7s <0.7s 0.12 0.1 0.5
offnend <0.7s >0.7s 0.12 0.5 0.1
<10s - 0.12 0.5 0.5
260 mm
210s - 0.12 3.0 4.0
- >0.7s >0.7s 0.12 0.5 1.2
- ausfahrend >0.7s <0.7s 0.12 0.5 0.8
ub-
antrieb <10s ausfahrend <0.7s >0.7s 0.12 0.3 1.2
<60mm - <07s | <07s 0.12 0.3 0.8
einfahrend >0.7s <0.7s 0.12 0.3 1.2
einfahrend <0.7s >0.7s 0.12 0.5 0.8
210s - 0.12 3.0 4.0
Regeldifferenz e Regeldifferenz in %
RegelgroBe x RegelgroBe in % bezogen auf Hub-/Drehwinkelbereich.
Schreibschutz Bei aktivem Schreibschutz kdnnen Gerétedaten nur ausgelesen, jedoch nicht iberschrieben
werden. Akfivierung kann nur ber einen Schalter im Gerdt erfolgen.
Zustande: aktiv/nicht aktiv
Serien-Nr. Eindeutige |dentifizierung des Feldgerdtes in Kombination mit dem Herstellernamen und
dem Gertetyp
Sicherheitsstellung Sicherheitsstellung des Antriebes bei Luft-/Hilfsenergieausfall.
Wird wahrend der Initialisierung automatisch ermittelt.
Zusténde: unbekannt..........c.ccviennnn. bei nicht initialisiert
Antriebsstange einfahrend.... mit Hubantrieb
Antriebsstange ausfahrend ... mit Hubantrieb
ffnend mit Schwenkantrieb
schlieflend ... mit Schwenkantrieb
keine ....covvevveeeeieieeiieia, mit Antrieb doppelt wirkend
Kaltstartwert: unbekannt
Stellungsmelder Gibt an, ob die Option Stellungsmelder eingebaut ist.
Zusténde: nicht vorhanden/vorhanden
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Stormeldung bei Stormeldung bei Ausfall/ Stérung der Kommunikationshardware des Stellungsreglers.

Kommunikationsausfall

Zustinde: nein/ja

Kaltstartwert: ja

Stérmeldung bei Stdrmeldung bei Regler in Sonderfunktion (Nullpunktabgleich, Initialisierung, Testfunktio-

Sonderfunktion nen).

Zusténde: nein/ja

Kaltstartwert: ja

Stormeldung bei Stérmeldung bei Uberschreiten des Grenzwertes fiir das absolute Wegintegral.

Wegintegral

Zusténde: nein/ja

Kaltstartwert: ja

Test Funktionsiiberpriifung Softwaregrenzkontakt GW1 durch dreimaliges Schalten (nur wenn

Softwaregrenzk. GW1 Option Softwaregrenzkontakt vorhanden).

(Sonderfunktion)

Test Funktionsiiberpriifung Softwaregrenzkontakt GW2 durch dreimaliges Schalten (nur wenn

Softwaregrenzk. GW2 Option Softwaregrenzkontakt vorhanden).

(Sonderfunktion)

Test Vorgabe von Werten in % zum Test der Option Stellungsmelder (nur wenn Option

Stellungsmelder Softwaregrenzkontakt vorhanden).

(Sonderfunktion)

Test Funktionsiiberpriifung des Stormeldeausganges durch dreimaliges Schalten.

Stormeldung

(Sonderfunktion)

Textfeld Freier Informationstext zur Ablage im Feldgeréit
4 Zeilen zu je 32 Zeichen

Tolerierte Uberschreitet die Regeldifferenz e die Uberschwingweite, so verringert die Impulsanpas-

Uberschwingweite sung die minimalen Impulse in die Bewegungsrichtung, welche die Uberschreitung verur-
§_c1ch’r hat.
L.Jberschreifef die Regeldifferenz e die tote Zone xtot, bleibt aber innerhalb der
Uberschwingweite, verringert die Impulsanpassung die minimalen Impulse in beide
Bewegungsrichtungen erst nach 2 vollstéindigen Schwingungen innerhalb der
Uberschwingweite.

Bereich: 0.01 % bis 10.00 % von Nennhub/-winkel

Kaltstartwert: 0.5%

Tote Zone Xtot Maximal tolerierte Abweichung zwischen Soll- und Istwert in Prozent vom Hubbereich.
Eine kleine tote Zone bedeutet hohe Regelgenauigkeit.
Die kleinstmdgliche tote Zone wird durch die Giite des Stellventiles bestimmt; hohe Reibung
und kleines Antriebsvolumen kénnen sonst zu instabilem Betrieb fihren.

Bereich: 0.01 % bis 10.00 % von Nennhub/-winkel

Kaltstartwert: 0.5%
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Typ-Nr. Regler

Typnummer des Stellungsreglers.

Ubersetzung Code
bei Hubantrieb Bauart
integriert

Festlegung der geometrischen Abmessungen des Hubabgriffs bei integriertem Anbau.

Zustinde: D1 firr Antriebe 120, 240 und 350 cm? / D2 fir Antrieb 700 cm?
Kaltstartwert: D1
Ubersetzung Code Maximaler Schwenkwinkel des gewdihlten Segmentes der eingebauten Kurvenscheibe.

bei Schwenkantrieb

Zustande:

$90, 90 grad Segment / $120, 120 grad Segment

Ubersetzung Léinge
bei Hubantrieb Anbauart
NAMUR

Hebelléinge, Abstand zwischen Hubabgriff und Drehpunkt des Abgriffhebels.

Bereich: 0.0 mm bis 1023.0 mm

Kaltstartwert: 42.0mm

Ubersetzung Stiftposition | Position des Stiftes am Hebel des Stellungsreglers. Siehe Markierung am
Stellungsreglerhebel.
Nur bei Hubantrieb Anbauart NAMUR.

Zusténde: A/B

Kaltstartwert: A

Universal Revision

Revisionsstand der allgemeinen Gerétebeschreibung, der das Feldgerét entspricht.

Verstarkungsfaktor KD Verstdrkungsfaktor des Differenziergliedes. Bei Anpassung des Wertes werden 0.02-
Schritte empfohlen. Eine Erhchung bewirkt ein stéirkeres Abbremsen vor dem Sollwert.

Bereich: 0.0 bis 1.00

Kaltstartwert: 0.12

Wegintegral Aufsummierter Ventilhub

Die Angabe erfolgtin Doppelhiiben, d.h. bei der Initialisierung ermittelter Hub x 2

Wegintegral Grenzwert

Nach Uberschreiten des Grenzwertes fir das absolute Wegintegral erscheint die
Stérmeldung.

Bereich: 0 bis 16 500 000
Kaltstartwert: 1000000
Wirkrichtung bestimmt die Wirkrichtung der Option Stellungsmelder.

Stellungsmelder

Zustande:

Kaltstartwert:

>>, bei steigender Regelgrofie steigendes Ausgangssignal.
<>, bei steigender Regelgrsf3e fallendes Ausgangssignal.
>>

EB 8380-1

51




Parameterliste

Ziindschutzart
Zustéinde: nicht vorhanden
vorhanden
Zustand Zustand des Softwaregrenzkontaktes GW1 bzw. GW2.
Softwaregrenzkontakt
GW1/GW2
Zusténde: aus, <1 mA
ein, 23 mA
Zustand Schaltzustand des Stérmeldeausganges
Stormeldung
Zusténde: aus, 23 mA
ein, <1 mA
Zustand Wenn Option vorhanden, fishrt Wegfall des Steuersignals zum Anfahren der
Zwangsentlisftung Sicherheitsstellung.
Zusténde: Zwangsentlisftung aus bei Steversignal > 3V
Zwangsentlisftung ein (d.h. Antrieb entliftet) bei Steversignal < 3V
Zwangsentliflung Gibt an, ob die Option Zwangsentliftung eingebaut ist.
Zusténde: nicht vorhanden/vorhanden
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9. Meldungen und Diagnose
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Die besten Diagnosemdglichkeiten bietet der HART-Stellungsregler 3780 wéhrend der Initiali-
sierungsphase. Hier werden im automatischen Ablauf detaillierte Tests durchgefihrt, die die
Anbausituation und die Reaktion des Stellventiles priifen und unter Beriicksichtigung der ein-
gegebenen bzw. voreingestellten Daten bewerten.

Bei routineméifBigen Untersuchungen und unklaren Fehlermeldungen im Betrieb, sollte des-
halb eine Initialisierung durchgefishrt werden, um das Stellsystem besser beurteilen zu kén-
nen. Die Hierarchie der IBIS-Bediensoftware unterscheidet zwischen Hinweisen/Warnungen,
gelb dargestellt, und Fehlern, die rot abgesetzt auf dem Bildschirm erscheinen.

9.1 Hinweise/Warnungen

9.1.1 Geréteeinstellung geéndert

Wird immer dann gesetzt, wenn Gerdtedaten gedindert wurden und bietet so die Kontrolle
iber (unbeabsichtigte/unautorisierte) Veréinderungen der urspriinglich eingestellten Werte.
Ricksetzen der Meldung Uber [Geratedaten - Spezialist - Gerdt - "Gera-
teeinstellung geandert" zuricksetzen].

9.1.2 Hilfsenergie zu gering

Wird gesetzt, wenn die elekir. Hilfsenergie <3,6 mA ist.
Riicksetzen erfolgt automatisch, wenn der Strom wieder Uber 3,6 mA steigt.

9.1.3 Warmstart erfolgt

Wird angezeigt, wenn die elekir. Hilfsenergie <3,2 mA war und gibt so Aufschluss tber ei-
nen evil. Hilfsenergieausfall.
Riicksetzen erfolgt automatisch nach Bestétigung.

9.1.4 Kalistart erfolgt

Wird angezeigt, wenn ein Reset mittels [Geratedaten - Spezialist - Gerat

- ricksetzen] ausgeldst wurde und ein Neustart des Geréites mit Standardwerten fir
die Regelung erfolgte.

Das Gerdt muss neu initialisiert werden, Informationen wie z.B. Messstellenkennzeichen, Bus-
kennzeichen oder Anlagenkennzeichen bleiben erhalten.

Riicksetzen erfolgt automatisch nach Bestéitigung.

9.1.5 Betriebsart "HAND" wdhlen

Wird gesetzt, wenn der Handsollwert veréindert wird, das Gerét sich aber nicht in der Be-
triebsart "HAND" befindet.

Dieser Fehler ist unter IBIS nicht mdglich.

Riicksetzen erfolgt automatisch nach Berichtigung.
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9.1.6 Parameter nicht unterstiitzt

Nach dem Senden an das Gerét erfolgt die Riickmeldung, dass dieser Parameter im Gerét
nicht bekannt ist. Diese Meldung kann bei élteren Firmwareversionen auftrefen.
Ricksetzen erfolgt automatisch nach Bestétigung.

9.1.7 Grenzwert absolutes Wegintegral Gberschritten

Der aktuelle Wert, der netzausfallsicher alle 1024 Doppelhiibe gespeichert wird, liegt tber
dem bei [Geratedaten - Spezialist - Erweiterung - Konfigurie-
rung] eingegebenen bzw. voreingeste”ten Grenzwert.

Setzt man diesen Grenzwert etwas unter dem bei inem ausgefallenen Vergleichsventil ermit-
telten an, so meldet der Stellungsregler das Ventil selbstéindig zur Wartung an, bevor ein
méglicher Ausfall auftritt.

Ricksetzen erfolgt Uber [Diagnose - Geratezustand].

9.1.8 Nullpunktabgleich abgebrochen

Der Nullpunktabgleich wurde vom Benutzer abgebrochen.

Ricksetzen erfolgt automatisch nach Bestétigung.

Wourde bereits ein erfolgreicher Nullpunktabgleich durchgefihrt, bleibt der alte Nullpunkt er-
halten.

Initialisierungsstatus

9.1.9 Initialisierung abgebrochen

Die Initialisierung wurde vom Benutzer abgebrochen.

Ricksetzen erfolgt automatisch nach Bestétigung.

Wurde das Gerdt zuvor bereits erfolgreich initialisiert und kein Kaltstart ausgeldst, so wird
der Regelbetrieb wieder aufgenommen.

9.1.10 nicht initialisiert

Das Gerdt hat noch keine Initialisierung durchlaufen oder es wurde ein Kaltstart durchge-
fohrt.

Riicksetzen erfolgt automatisch durch erfolgreiche Initialisierung.
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9.2 Fehlermeldungen

9.2.1 Kommunikationsstérung

Wird angezeigt, wenn die HART-Kommunikation unterbrochen ist.
Mégliche Fehlerquellen:

- Elektrische Hilfsenergie zu gering oder ausgefallen

- FSK-Modem nicht richtig angeschlossen

- Kommunikationsport (z.B. COM1) falsch eingestellt [Optionen - Kommunika-
tion konfigurieren]

- Verbindungsaufbauversuch mit Meniipunkt [Verbindungsaufbau - Einzelge-
rat], obwohl sich dieses im Busbetrieb befindet

Riicksetzen erfolgt durch Fehlerbehebung.
9.2.2 Regelkreis gestort

Wird angezeigt, wenn der Stellungsregler innerhalb der eingestellten Nachlaufzeit nicht in
der Lage ist, in das eingestellte Toleranzband der Fehleriiberwachung zu regeln. Diese Krite-
rien werden unfer [Geratedaten - Spezialist - Erweiterung - Konfigu-
rierung] eingestellt.

Mégliche Fehlerquellen:

- Schwingen durch zu schnellen Antrieb (kleines Hubvolumen).
Abhilfe: Zuluftdruck nach Kap. 3.1.2 reduzieren oder Stelldruckdrossel einbauen
(siehe Kap. 2)

- Zuluftaustall/Zuluft zu gering

- Filter zugesetzt

- Magnetventile verslt

- Antriebsmembran gerissen

- Antriebsfedern gebrochen

-  starke Reibungserhdhung am Stellgeréit

- blockiertes Stellgeréit

Riicksetzen erfolgt iber [Diagnose - Geratezustand].
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9.2.3 Nullpunkt fehlerhaft

Diese Nullpunktiiberwachung meldet dem Bediener eine Verdnderung des bei der Initialisie-
rung oder Nullpunktabgleichs ermittelten Wertes um mehr als £5 %.

Mégliche Fehlerquellen:

- Verschlissener Kegel/Sitz

- Fremdkérper zwischen Kegel/Sitz

Riicksetzen erfolgt durch erfolgreichen elektr. Nullpunktabgleich.

9.2.4 Nullpunktabgleich fehlerhaft, mechanische Nullung erforderlich

Der beim elektr. Nullpunktabgleich ermittelte Wert liegt auBerhalb der zuléssigen Toleranz
von 5 % um den internen Absolutwert der Messwerferfassung.
Ricksetzen erfolgt durch erfolgreichen elektr. Nullpunktabgleich nach mechanischer Nullung.

9.2.5 Messwerterfassung fehlerhaft

Der interne A/D-Wandler arbeitet nicht ordnungsgeméf3 innerhalb seines Zeitfensters, oder
die Messwerte liegen auferhalb der physikalischen Messbereichsgrenzwerte des A/D Wand-
lers. Falls das Riicksetzen durch einen Warmstart nicht erfolgreich war, ist eine Reparatur er-

forderlich.

9.2.6 FishrungsgroBe auBBer Bereich

Die interne A/D-Wandlung liefert Werte der Fuhrungsgréf3e, die auBBerhalb des méglichen
Messbereichs liegen.

Mégliche Fehlerquelle:

- Fihrungsgréfle (Strom) >22,5 mA

Ricksetzen erfolgt automatisch nachdem der Strom wieder unter 22,5 mA sinkt.

9.2.7 Istwert auBer Bereich

Die interne A/D-Wandlung liefert Werte der Wegmessung, die auBBerhalb des méglichen
Messbereichs liegen.

Mégliche Fehlerquellen:

- falscher mechanischer Anbau

falsche Ubersetzung eingegeben

- bei Anbauart NAMUR: falsche Stiftposition eingegeben
- sehr groBBer Uberhub

Riicksetzen erfolgt automatisch nach Fehlerbehebung.
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9.2.8 Parameter auBer Bereich

Meldung von Fehleingaben.

Nach dem Senden an das Geréit erfolgt die Riickmeldung, dass der gesendete Wert auf3er-
halb des zuldssigen Bereichs ist. Der alte Wert bleibt giltig.

Ricksetzen erfolgt durch Bestétigung.

Kennlinienfehler
Beim Auftreten eines Kennlinienfehlers (Kap. 9.2.9 bis 9.2.11) wird nach dem Senden an
das Gerdt automatisch von der benutzerdefinierten auf die lineare Kennlinie umgeschaltet.

9.2.9 Kennlinie fehlerhaft

Wird gesetzt, wenn Fehler bei der Ubertragung der Kennlinie zum Gerdt erkannt werden.
Ricksetzen erfolgt automatisch nach Ubertragung einer korrekten Kennlinie.

9.2.10 Kennlinie Monotoniefehler

Wird gesetzt, wenn bei der benutzerdefinierten Kennlinie die Eingangswerte nicht in aufstei-
gender Reihenfolge eingegeben werden.
Ricksetzen erfolgt automatisch nach Ubertragung einer korrekten Kennlinie.

9.2.11 Kennlinie Steigungsfehler

Wird gesetzt, wenn bei der benutzerdefinierten Kennlinie eine Steigung >16 eingegeben
wird.
Riicksetzen erfolgt automatisch nach Ubertragung einer korrekten Kennlinie.

9.2.12 Zeitfehler

Wird gesetzt, wenn bei bestimmten Tests Zeitfenster Gberschritten werden.
Riicksetzen erfolgt durch Bestétigung.

9.2.13 Daten von der Applikation nicht giiltig

Wird gesetzt, wenn ein interner Kommunikationsfehler oder eine HART-Kommunikationssts-
rung vorliegt.
Riicksetzen erfolgt durch Fehlerbehebung.

9.2.14 Datenspeicher Regelung fehlerhaft

Eine Speicherstelle im EEPROM-Bereich lief3 sich nicht beschreiben.
Reparatur erforderlich.
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9.2.15 Priifsummenfehler Datenspeicher Regelung

Wird gesetzt, wenn bei der zyklischen Uberpriifung festgestellt wird, dass eine Speicherstelle
im Bereich Regelungsparameter unkontrolliert veréindert wurde.

Das Riicksetzen erfolgt durch den Benutzer, indem er nach Kontrolle aller Werte mindestens
eine Speicherstelle neu beschreibt.

9.2.16 Datenspeicher Kommunikation fehlerhaft

Eine Speicherstelle im RAM-/EEPROM-Bereich lief3 sich nicht beschreiben.
Reparatur erforderlich.

9.2.17 Prisfsummenfehler Datenspeicher Kommunikation

Wird gesetzt, wenn bei der zyklischen Uberpriifung festgestellt wird, dass eine Speicherstelle
im Bereich Kommunikationsparameter unkontrolliert veréndert wurde.

Das Riicksetzen erfolgt automatisch nach Bestétigung, verbunden mit dem Riicksetzen der
Kommunikationsparameter auf Standardwerte.

9.2.18 Fehler in Speicher Geréteinformation

Wird gesetzt, wenn bei der zyklischen Uberpriifung festgestellt wird, dass eine Speicherstelle
im Bereich Geréiteinformation unkontrolliert veréindert wurde.

Das Riicksetzen erfolgt durch den Benutzer, indem er nach Kontrolle aller Werte mindestens
eine Speicherstelle neu beschreibt.

9.3 Fehlermeldungen der Initialisierung ohne Abbruch

Fehlermeldung ohne Abbruch der Initialisierung.
Fehlermeldung mit Abbruch der Initialisierung.
Nach Fehlerbehebung muss diese erneut gestartet werden.

9.3.1 Nennhub oder Ubersetzung falsch gewdhlt

Der ermittelte maximale Hub, der als %-Wert des Nennhubs/-winkels ausgegeben wird, ist
kleiner als der gewdhlte Nennhub/-winkel. Diese Fehlermeldung erscheint nur in der Initiali-
sierungsart "bezogen auf Nennbereich".

Mégliche Fehlerquellen:
- falscher mechanischer Anbau

falsche Ubersetzung eingegeben
- bei Anbauart NAMUR: falsche Stiftposition eingegeben
Ventil blockiert
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Versorgungsdruck zu gering. Der Versorgungsdruck muss gréf3er als der Federbereich und
stabil sein. Er sollte mindestens 0,4 bar Uber dem Federbereichsendwert liegen (siehe hierzu
Kap. 3.1.2).

9.3.2 Pneumatisches System undicht

Bei der Adaption der minimalen Stellimpulse muss der Antrieb fir einige Sekunden im Still-
stand verharren. Diese Zeit nutzt die Initialisierung, das pneumatische System auf seine Dicht-
heit zu priifen. Féhrt das Stellventil innerhalb von 7 sec mehr als 9,3 % aus seiner Ruhelage,
so bricht die Initialisierung mit der Fehlermeldung ab.

Mégliche Fehlerquellen:
- Antrieb undicht
- Stelldruckverbindung undicht

9.4 Fehlermeldungen der Initialisierung mit Abbruch

9.4.1 Prifung der Zwangsentlisftung:

Die Initialisierung kann bei aktivierter Option Zwangsentliftung nicht gestartet werden

Ist die Zwangsentliftung aktiviert, so wird die Initialisierung abgebrochen.
Bei aktivierter Zwangsentliftung missen an den Klemmen +81 und 82 zwischen 6 und
24V DC anliegen.

9.4.2 Ermitteln der mechanischen Anschlage

Beim Ermitteln der mechanischen Anschldge stellt die Initialisierung durch vollstéindiges Be-
und Entlisften des Antriebes die Federwirkung und den Nullpunkt fest. Zusétzlich tberprift
sie, ob er Stellungsregler 100 % Nennhub/-winkel durchfahren kann.

9.4.2.1 Fehler in Mechanik oder Pneumatik bei Ermittlung der mechanischen Anschléige
Die Initialisierung erkennt keine oder eine stéindige Messwerténderung der Regelgrofie
Hub/Winkel.

Mégliche Fehlerquellen:

- Versorgungsdruck zu gering/instabil

- Luftleistung zu gering

- falscher mechanischer Anbau

- Abgriffhebel nicht richtig eingehéngt

- bei Anbauart NAMUR: Hebel auf der Welle des Adaptergehcuses nicht korrekt befestigt
- Verbindungskabel zwischen Logik- und Wegaufnehmerplatine abgezogen
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9.4.2.2 Nullpunktabgleich fehlerhaft

Der ermittelte Nullpunkt liegt auBBerhalb der zuléssigen Toleranz von maximal +5 % um den
internen Absolutwert der Messwerterfassung.

Um den Fehler zu beheben, muss man einen mechanischen Nullpunktabgleich durchfihren.
Anschliefend muss der gelbe Positionsstift des Wegaufnehmers ungefdhr mit der Markie-
rung auf der Abdeckplatte fluchten.

9.4.3 Meldungen bei der Laufzeitermittlung

Die Laufzeitermittlung misst die Zeiten, die das Ventil braucht um von 0 % auf 100 % Nenn-
hub/-winkel und umgekehrt zu fahren.

9.4.3.1 Regelkreis gestort

Kann das System nicht den kompletten Nennhub/-winkel durchfahren, ist im allgemeinen
der Zuluftdruck zu gering.

9.4.4 Meldungen bei der Ermittlung der minimalen Stellimpulse

9.4.4.1 Proportionalbereich zu stark eingeschrénkt

Auch die kleinsten zuléssigen Stellimpulse bewirken noch zu grofe Hubénderungen. Ab-
bruch der Initialisierung.

Mégliche Fehlerquellen:

- Versorgungsdruck zu hoch

- fehlende Stelldruckdrossel bei kleinvolumigem Antrieb

- Fehler in der Mechanik, speziell bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

- falls bei einem grof3volumigem Antrieb ein Booster-Ventil montiert ist, sollte der Bypass
weiter gedffnet werden.
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